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Rapport  wet - en normgeving ɀ inventarisatie in functie van 

het model brandveiligheid  

Doel: 

Onderbouwing van het brandveiligheidsmodel door de bestaande wetgeving en normalisatie op 

gebied van brandveiligheid voor hotels, restaurants en cafés alsook deze specifiek gericht op de 

brandveiligheid van personen met een beperking te inventariseren. 

Hierbij werd voor wat betreft het eerste aspect (hotels, restaurants en cafés) vooral gekeken naar de 

Belgische wetgeving en normalisatie. Terwijl voor de eindgebruiker met een beperking vooral een 

inventarisatie gebeurde van buitenlandse documenten.  

Enkel die artikels werden weerhouden die op het ogenblik van inventarisatie relevant werden 

ondersteld voor de verdere onderbouwing van het brandveiligheidsmodel. Volgende documenten 

werden hierbij vergeleken: 

Binnenlandse wetgeving en normalisatie: 

De basisnormen: 

¶ KB 07/07/94 (BS нсκлпκфрύ άYƻƴƛƴƪƭƛƧƪ ōŜǎƭǳƛǘ ǘƻǘ ǾŀǎǘǎǘŜƭƭƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ōŀǎƛǎƴƻǊƳŜƴ ǾƻƻǊ ŘŜ 

ǇǊŜǾŜƴǘƛŜ Ǿŀƴ ōǊŀƴŘ Ŝƴ ƻƴǘǇƭƻŦŦƛƴƎ ǿŀŀǊŀŀƴ ŘŜ ƴƛŜǳǿŜ ƎŜōƻǳǿŜƴ ƳƻŜǘŜƴ ǾƻƭŘƻŜƴέ 

¶ Y. мфκмнκфт ό.{ олκмнκфтύ άYƻƴƛƴƪƭƛƧƪ ōŜǎƭǳƛǘ ǘƻǘ ǿƛƧȊƛƎƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƪƻƴƛƴƪƭƛƧƪ ōŜǎƭǳƛǘ Ǿŀƴ т 

juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing 

ǿŀŀǊ ŘŜ ƴƛŜǳǿŜ ƎŜōƻǳǿŜƴ ƳƻŜǘŜƴ ǾƻƭŘƻŜƴέ 

¶ Y. лпκлпκло ό.{ лрκлрκлоύ άYƻƴƛƴƪƭƛƧƪ ōŜǎƭǳƛǘ ǘƻǘ ǿƛƧȊƛƎƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƪƻƴƛƴƪƭƛƧƪ ōŜǎƭǳƛǘ Ǿŀƴ т 

juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing 

ǿŀŀǊŀŀƴ ŘŜ ƴƛŜǳǿŜ ƎŜōƻǳǿŜƴ ƳƻŜǘŜƴ ǾƻƭŘƻŜƴέ 

¶ Ontwerp: Bijlage 5 ς Reactie bij brand 

De basisnormen van toepassing op alle nieuwe gebouwen, uitgesloten zijn ééngezinswoningen, 

industriegebouwen en gebouwen bestaande uit maximaal twee bouwlagen met een totale 

ƻǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ Җ млл ƳчΦ 

IŜǘ Y. мтκлсκфт ό.{ мфκлфκфтύ ά±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎ- Ŝƴ ƎŜȊƻƴŘƘŜƛŘǎǎƛƎƴŀƭŜǊƛƴƎ ƻǇ ƘŜǘ ǿŜǊƪέ 

Specifiek voor logiesverstrekkende bedrijven: 

¶ .Ŝǎƭǳƛǘ Ǿŀƴ ŘŜ ±ƭŀŀƳǎŜ DŜƳŜŜƴǎŎƘŀǇ нтκлмκуу ό.{ нтκлрκууύ ά.Ŝsluit van de Vlaamse 

Executieve tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan de 

ƭƻƎƛŜǎǾŜǊǎǘǊŜƪƪŜƴŘŜ ōŜŘǊƛƧǾŜƴ ƳƻŜǘŜƴ ǾƻƭŘƻŜƴέ. In de loop van het project kwam dit besluit 

te vervallen en werd er dan ook niet langer rekening gehouden met de bepalingen hieruit. 

¶ Besluit van de Vlaamse Regering van 11/09/2009 (BS 10/12/2009) tot vaststelling van de 

specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen 

Enkel bijlage 3 tot 5 werden bekeken binnen dit project. 
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¶ Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning 

en de financiële ondersteuning in het kader van Toerisme voor Allen, Bijlage 1: 

brandveiligheidsnormen. 

Verder werd ook rekening gehouden met alle in deze documenten vermelden normen waarnaar 

verwezen wordt: 

¶ NBN EN 13501-2 (2008): Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen ς Deel 2: 

Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven, behalve voor 

ventilatiesystemen 

¶ NBN 713-020 (1968): Beveiliging tegen brand ς gedrag bij brand bij bouwmaterialen en 

bouwelementen ς weerstand tegen brand van bouwelementen. 

¶ NBN EN 1838 (1999): Toegepaste verlichtingstechniek ς noodverlichting 

¶ NBN CEN/TS 54-14 (2004): Brandmeld- en brandalarmstelsels ς deel 14 

¶ NBN S21-100 (+ Addenda): Reddings- en brandweermateriaal, opvatting van algemene 

installaties voor automatische brandmelding door puntmelder 

¶ Χ 

Buitenlandse wetgeving en normalisatie: 

Verenigd Koninkrijk: 

¶ Wetgeving: Building Regulations ς Part B, fire safety  

¶ Normalisatie/Richtlijnen: 

o Fire Safety Guides ς sleeping accommodations/disabled people  

o British Standards ς Fire precautions in the design, construction and use of buildings 

(deel 1-12) 

Á BS 5588 ς 5: access and facilities for fire-fighting 

Á BS 5588 ς 8: code of practice for means of egress for disabled people 

Á BS 5588-12 ς management fire safety 

Á In de mate van het mogelijk werd ook rekening gehouden met de herwerkte 

versie van deze documenten onder de vorm van BS 9999: ά/ƻŘŜ ƻŦ ǇǊŀŎǘƛŎŜ 

for fire safety in the ŘŜǎƛƎƴΣ ƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘ ŀƴŘ ǳǎŜ ƻŦ ōǳƛƭŘƛƴƎǎέ 

Á Naar het einde van het project toe werden de documenten uit de BS 5588-

reeks vervangen door een nieuwe BS 9999 die al deze documenten vervangt 

door 1 groot samenvattend document. Met de bijkomende opmerkingen die 

hierin zijn terug te vinden werd geen rekening gehouden bij het opmaken 

van dit rapport. 

Verenigde Staten: 

1. Normalisatie door National Fire Protection Association (NFPA) 

o NFPA 101: life safety code 

o NFPA 101 A: guide on alternative approaches to life safety 

o NFPA 5000: Building construction and safety code 
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Beoogde resultaat:  

Een inventarisatie van relevante bouwkundige en organisatorische maatregelen die de veiligheid van 

de eindgebruiker verhogen, in het bijzonder voor eindgebruikers met een beperking. Volgende 

onderwerpen komen hierbij aan bod: 

Rapport  wet- en normgeving ς inventarisatie in functie van het model brandveiligheid .... 2 

1 Maatregelen ter voorkoming van het ontstaan van brand .................................................. 5 

2 Maatregelen ter beperking van de brandontwikkeling ....................................................... 6 

2.1 Compartimentering .......................................................................................................................... 6 

2.2 Brandweerstand ............................................................................................................................. 12 

2.3 Brandreactie ................................................................................................................................... 20 

2.4 Automatische blusinstallaties en RWA-installaties ......................................................................... 26 

3 Maatregelen te verbetering van detectie, melding en alarmering ..................................... 30 

3.1 Detectie........................................................................................................................................... 30 

3.2 Waarschuwing, melding en alarm .................................................................................................. 34 

4 Maatregelen ter verbetering van de evacuatie ................................................................. 38 

4.1 Bereikbaarheid van het gebouw ..................................................................................................... 38 

4.2 Bezetting ......................................................................................................................................... 40 

4.3 Verbinding met de evacuatieweg ................................................................................................... 43 

4.4 Uitvoering van de evacuatieweg .................................................................................................... 51 

4.4.1 Algemene principes .................................................................................................................... 51 

4.4.2 Dimensionering .......................................................................................................................... 51 

4.4.3 Deuren ........................................................................................................................................ 55 

4.4.4 Trappen ...................................................................................................................................... 57 

4.4.5 Liften ........................................................................................................................................... 64 

4.4.6 Refuge of staging area ................................................................................................................ 66 

5 Management .................................................................................................................. 67 

5.1 Informatie-overdracht .................................................................................................................... 67 

5.2 Vorming van het personeel ............................................................................................................ 71 
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1 Maatregelen ter voorkoming van het ontstaan van brand  
±ƻƻǊ ƘŜǘ ƻƴǘǎǘŀŀƴ Ǿŀƴ ŜŜƴ ōǊŀƴŘ ȊƛƧƴ ŘǊƛŜ ŜƭŜƳŜƴǘŜƴ ǾŜǊŜƛǎǘΣ ŘŜ ȊƻƎŜƴŀŀƳŘŜ άōǊŀƴŘŘǊƛŜƘƻŜƪέΦ 

Indien één van deze elementen ontbreekt kan er geen brand ontstaan. 

¶ Warmtebron: open vlam, rokers, boilers, elektrische verwarming, kookvuur, defecte 

ŜƭŜƪǘǊƛǎŎƘŜ ŀǇǇŀǊŀǘŜƴΣ ŘŜŦŜŎǘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛŜǾƻƻǊȊƛŜƴƛƴƎŜƴΣ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛŜ ŀƛǊŎƻΣΧ 

¶ Ontvlambare materialen: meubilair, textiel, linnen, afval, solventen (onderhoudsproducten), 

gas, decoratiemateriaal, bezittingen bezoekers (vooral in hotelkamers!), muur-, vloer- of 

plafondbekleding 

¶ Zuurstof: aanwezig in de ons omringende ruimte, de aanwezigheid van raam- en 

deuropeningen 

De modelontwikkeling ging uit van de bestaande wet- en normgeving. Specifieke aandacht naar 

risicovolle warmtebronnen of zeer ontvlambare materialen die kunnen voorkomen in hotels werd 

dus niet nodig bevonden. Er werd ondersteld dat deze risco-beoordeling reeds heeft plaatsgevonden 

bij het opstellen van de regelgeving. 
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2 Maatregelen ter beperking van de brandontwikkeling  

2.1 Compartimentering  
Compartiment: een compartiment is een volume van een gebouw begrensd door wanden en vloeren 

die de brandvoortplanting naar het (de) aanliggende compartimenten gedurende een bepaalde tijd 

dienen te beletten. Een compartiment is al dan niet onderverdeeld in lokalen. 

Binnenland: 

De basisnormen: 

De voorschriften in de basisnormen zijn in functie van de hoogte van een gebouw (3 categorieën). 

De hoogte van een gebouw, is de afstand tussen het afgewerkte vloerpeil van de hoogste bouwlaag 

en het laagste peil van de door de brandweerwagens bruikbare wegen omheen het gebouw (laagste 

evacuatieniveau). Het dak en verdiepingen met uitsluitend technische lokalen worden in deze 

hoogtemeting niet meegerekend. 

¶ LaaƎ DŜōƻǳǿ ό[DύΥ I Җ мл ƳŜǘŜǊ 

¶ aƛŘŘŜƭƘƻƻƎ DŜōƻǳǿ όaDύΥ мл ƳŜǘŜǊ ғ I Җ нр ƳŜǘŜǊ 

¶ Hoog Gebouw (HG): H > 25 meter 

LG, MG en HG: 

¶ Artikel 2.1: Het gebouw is verdeeld in compartimenten waarvan de oppervlakte kleiner is 

dan 2.500 m², met uitzondering van parkeergebouwen (zie 5.2) 

 

LG: In compartimenten met één bouwlaag die kunnen uitgevoerd worden in één enkel 

compartiment, mag de oppervlakte van de compartiment 3.500 m² bereiken. De lengte van 

dit compartiment bedraagt niet meer dan 90 meter.  

Wat de geboǳǿŜƴ ōŜǘǊŜŦǘΣ ōŜŘƻŜƭŘ ƛƴ ōƻǾŜƴǎǘŀŀƴŘŜ ŀƭƛƴŜŀΩǎΣ ƳŀƎ ŘŜ ƻǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ Ǿŀƴ ŜŜƴ 

compartiment, naargelang het geval, groter zijn dan ofwel 2.500 m², ofwel 3.500 m², indien 

het uitgerust is met een automatische blusintallatie en een rook- en 

warmteafvoerinstallatie, die voldoen aan de normen of aan de regels van goed 

vakmanschap op dit gebied die erkend zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken, 

volgens de proceduren en voorwaarden die hij bepaalt. 

 

MG, HG: Wat de gebouwen betreft, bedoeld in de bovenstaande alinea, mag de oppervlakte 

van een compartiment groter zijn dan 2.500 m², indien het uitgerust is met een 

automatische blusinstallatie en een rook- en warmteafvoerinstallatie, die voldoen aan de 

normen of aan de regels van goed vakmanschap op die gebied die erkend zijn door de 

Minister van Binnenlandse Zaken, volgens de procedure en de voorwaarden die hij bepaalt. 

 

De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag. De 

volgende uitzonderingen zijn nochtans toegestaan: 

o Het parkeergebouw met bouwlagen (zie 5.2) 
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o Een compartiment mag zich uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen 

met een binnenverbindingstrap (duplex), indien de gecumuleerde oppervlakte van 

die bouwlagen niet groter is dan 2.500 m², 

 

MG, HG: ingeval de duplex zich op de hoogste twee bouwlagen van het gebouw 

bevindt, mag de oppervlakte van het compartiment 2.500 m² per bouwlaag 

bedragen. 

o De benedenverdieping en de eerste verdieping (of tussenverdieping) mogen 

eveneens één compartiment vormen, op voorwaarde dat het totaal volume niet 

groter is dan 25.000 m³. 

 

o Een compartiment mag zich uitstrekken over verscheidene boven  elkaar geplaatste 

bouwlagen, indien dit compartiment slechts technische lokalen omvat (zie 5.1.1). 

o De hoogte van een compartiment mag zich uitstrekken over verscheidene 

bouwlagen (atrium) op voorwaarde dat dit compartiment is uitgerust met een 

automatische blusinstallatie en een rook- en warmteafvoerinstallatie, die voldoen 

aan de normen of aan de regels van goed vakmanschap op dit gebied en erkend zijn 

door de Minister van Binnenlandse Zaken, volgens de procedure en de voorwaarden 

die hij bepaalt. 

 

MG, HG: en dat de evacuatiemogelijkheden van het gebouw dienen te voldoen aan 

de bepalingen van deze bijlage waarbij geen rekening mag gehouden worden met de 

evacuatie via het atrium. 

 

¶ Artikel 4.1: De wanden tussen compartimenten hebben minstens de brandweerstand 

aangegegeven in tabel 2.3 

Table 1: Brandweerstand van wanden tussen compartimenten (tabel 2.3 basisnormen artikel 4.1) 

 Wanden 

 LG MG HG 

Boven Ei ς 1 bouwlaag EI 30 EI 60 EI 120 

Boven Ei ς meerdere bouwlagen EI 60 EI 60 EI 120 

Onder Ei EI 60 EI 60 EI 120 

 

o LG: De verbinding tussen 2 compartimenten is slechts toegestaan indien zij 

geschiedt via een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur EI1 30. 

o MG: De verbinding tussen twee compartimenten is slechts toegestaan indien zij 

geschiedt via een sas dat de volgende kenmerken heeft: 

Á Het bevat zelfsluitende deuren met EI1 30 

Á De wanden hebben EI 60 

Á De oppervlakte bedraagt minimum 2 m² 

o HG: De verbinding tussen twee compartimenten is slechts toegestaan indien zij 

geschiedt via een sas dat de volgende kenmerken heeft: 

Á Het bevat zelfsluitende deuren met EI1 30 
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Á De wanden hebben EI 120 

Á De oppervlakte bedraagt minimum 2m² 

Het BVG betreffende brandveiligheidsnormen voor toeristische logies 

Dit document is opgesteld uit een algemeen deel met een aantal algemene bepalingen en 

procedures, gevolgd door in totaal 6 bijlagen die de normen vastleggen voor verschillende soorten 

toeristische logies. Binnen dit overzicht van bestaande wet- en normgeving werd enkel rekening 

gehouden met die bijlagen die van toepassing zijn op hotels (bijlage 3 tot 5) 

¶ Bijlage 3 (Hotels): tot en met vijf verhuureenheden of plaatsen voor openluchtrecreatieve 

verblijven en voor ten hoogste tien toeristen per toeristisch logies 

¶ Bijlage 4 (bestaande hotelexploitaties): 

o Tot en met vijftien verhuureenheden of plaatsen voor openluchtrecreatieve 

verblijven en voor ten hoogste 32 toeristen per toeristisch logies 

o Meer dan vijftien verhuureenheden of plaatsen voor openluchtrecreatieve 

verblijven of voor meer dan 32 toeristen per toeristisch logies 

¶ Bijlage 5 (nieuwe hotelexploitaties): 

o Toepassingsdomein idem bijlage 4. 

Bijlage 3 bevat geen specifieke eisen inzake compartimentering, voor nieuwe hotels zijn de 

basisnormen van toepassing. 

Bijlage 4 bevat specifieke voorschriften voor de uitvoering van compartimenten in de volgende 

artikels: 

¶ Artikel 3.1: Iedere bouwlaag die geen normaal evacuatieniveau is, vormt één of meer 

compartimenten. De oppervlakte van een compartiment is kleiner dan 1.250 m². De lengte 

van een compartiment is de afstand tussen de twee punten van het compartiment die het 

verst van elkaar verwijderd zijn. De afstand bedraagt niet meer dan 75 meter. De volgende 

afwijkingen zijn toegestaan: 

o De bovenvermelde bepalingen gelden niet voor parkeerruimten 

o Een compartiment kan gevormd worden door twee opeenvolgende verdiepingen 

met binnentrapverbindingen ς duplex ς als de gecumuleerde oppervlakte van die 

twee verdiepingen niet groter is dan 700 m² 

o De benedenverdieping en de eerste verdieping (of tussenverdieping) kunnen 

eveneens een compartiment vormen, op voorwaarde dat het totale volume niet 

groter is dan 10.000 m³. 

¶ Artikel 5.1: De wanden tussen de compartimenten zijn opgebouwd in metselwerk of beton, 

of hebben minstens: 

o Een brandweerstand EI 30 voor inrichtingen van categorie 1 (LG) 

o Een brandweerstand EI 60 voor inrichtingen van categorie 2 en 3 (MG en HG) 

Voor de verbinding tussen twee compartimenten zijn alleen zelfsluitende of bij brand 

zelfsluitende deuren met een brandweerstand EI 30 toegestaan. Als aan de bovenstaande 
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voorschriften niet voldaan is, wordt de inrichting uitgerust met een algemene automatische 

branddetectie. 

Bijlage 5 bevat geen specifieke eisen inzake compartimentering, aangezien deze bijlage van 

toepassing is op nieuwe hotels gelden hier wel de voorschriften terug te vinden in de basisnormen. 

 

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving 

betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning in het kader van 

Toerisme voor Allen (18/04/2008) ς Bijlage 1: brandveiligheidsnormen 

Dit besluit bevat geen specifieke voorschriften inzake compartimentering  

Buitenland: 

Building Regulations part M, section 9 Compartmentation: 

¶ Art. 9.1: The spread of fire within a building can be restricted by sub-dividing it into 

compartments separated from one another by walls and/or floors of fire-resisting 

construction. 

¶ Art. 9.2: The appropriate degree of sub-division depends on: 

o The use of, and fire load in, the building, which affects the potential for fires and the 

severity of fires, as well as the ease of evacuation 

o The height of the floor of the top storey in the building, which is an indication of the 

ease of evacuation and the ability of the fire service to intervene effectively 

o The availability of a sprinkler system which affects the growth rate of the fire, and 

may suppress it altogether 

¶ Art. 9.19 Other residential buildings (also hotels): All floors should be constructed as 

compartment floors. 

 

Belangrijke opmerking: De Britse regelgeving inzake compartimentering is vrij beperkt en sterk 

afhankelijk van de hierboven opgesomde criteria, voor hotels zoals we ze hier beschouwen is de 

belangrijkste beperking dat iedere tussenvloer een compartiment afbakent, eisen inzake 

oppervlaktes zijn hier niet onmiddellijk terug te vinden. De aanpak in het Verenigd Koninkrijk is sinds 

2005 ook sterk gewijzigd van een prescriptieve aanpak is men overgestapt naar de Fire Safety 

Engineering approach. 
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Table 2: Oppervlakte-eisen voor compartimenten 

Situatie van het compartiment Basisnormen (BN) BVG ς Bijlage 3 BVG ς 
Bijlage 4 

BVG ς 
Bijlage 5 

Toerisme 
voor allen LG MG HG Bestaand Nieuw 

Geen RWA of automatische blusintallatie         

 hǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ Җ тлл Ƴч Ŝƴ ƳŜŜǊŘŜǊŜ bouwlagen Niet-Ok Niet-Ok Niet-Ok - BN Niet-Ok BN - 

 hǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ  Җ тлл Ƴч Ŝƴ ƳŀȄƛƳǳƳ н ōƻǳǿƭŀƎŜƴ Ok Ok Ok - BN Ok BN - 

 hǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ Җ мΦнрл Ƴч Ŝƴ ƳŀȄƛƳǳƳ н ōƻǳǿƭŀƎŜƴ Ok Ok Ok - BN Niet-Ok BN - 

 hǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ Җ мΦнрл Ƴч Ŝƴ ƳŀȄƛƳǳƳ м ōƻǳǿƭŀŀƎ Ok Ok Ok - BN Ok BN - 

 hǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ Җ нΦрлл Ƴч Ŝƴ ƳŀȄƛƳǳƳ н ōƻǳǿƭŀƎŜƴ Ok Ok Ok - BN Niet-Ok BN - 

 hǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ Җ нΦрлл Ƴч Ŝƴ ƳŀȄƛƳǳƳ м ōƻǳǿƭŀŀƎ Ok Ok Ok - BN Niet-Ok BN - 

 hǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ Җ оΦрлл Ƴч Ŝƴ ƳŀȄƛƳǳƳ м ōƻǳǿƭŀŀƎ Ok Niet-Ok Niet-Ok - BN Niet-Ok BN - 

 Oppervlakte Җ нΦрлл Ƴч ǾƻƻǊ ŘŜ ōƻǾŜƴǎǘŜ н ōƻǳǿƭŀƎŜƴ Niet-Ok Ok Ok - BN Niet-Ok BN  

 Volume verdieping één en gelijkvloers maximum 10.000 m³ Niet-Ok Ok Ok - Ok  

 Volume verdieping één en gelijkvloers maximum 25.000 m³ Niet-Ok Ok Ok - Niet-Ok  

RWA en automatische blusinstallatie aanwezig         

 De oppervlakte is groter dan 2.500 m² Ok Ok Ok - BN - BN  

 Compartiment over verscheidene bouwlagen (atrium) Ok Ok Ok - BN - BN  

Parkeergebouwen of compartimenten die uitsluitend bestaan uit technische lokalen zijn niet opgenomen in bovenstaande tabel 

x In bepaalde gevallen is bijlage 4 van het BVG logiesverstrekkende bedrijven strenger dan bijlage 5, vermoedelijk werd het besluit van 1988 waarop bijlage 4 is 
gebaseerd als streng ervaren en werd daarom de eisen in bijlage 5 niet overgenomen, maar werd anderzijds de voorziening van een detectie type totale bewaking wel 
verplicht gesteld. Binnen het tijdsbestek van 2 jaar was het evenwel niet mogelijk dit onderscheid te maken binnen de modelontwikkeling, daarom werd de strengste 
eis uit bijlage 4 weerhouden voor de uitwerking van het model. 

 

Belangrijke opmerking: Voor het brandveiligheidsmodel werden voorlopig 3 eisen weerhouden 

1. Compartimenten groter dan 1.250 m² zijn slechts toegestaan wanneer het gebouw is uitgerust met een RWA of automatische blusinstallatie 

2. Compartimenten tot 1.250 m² zijn toegestaan voor zover ze beperkt blijven tot 1 bouwlaag 

3. Copartimeten tot 700 m² zijn toegestaan voor zover ze beperkt blijven tot 2 bouwlagen 

De volume-eis werd niet weerhouden, evenals de specifieke eisen die gelden voor technische lokalen en parkings. Op die manier is het 

brandveiligheidsmodel vrij streng bij de beoordeling van de compartimentering ten opzichte van de bestaande regelgeving hieromtrent. 
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2.2 Brandweerstand  
De brandweerstand van een bouwelement is de tijdspanne waarin dit element in staat is zijn 

draagvermogen, zijn vlamdichtheid en/of zijn thermische isolatie in geval van brand te blijven 

vervullen: 

¶ Draagvermogen: vermogen van een dragend element om tijdens een proef weerstand te 

bieden aan een proefbelasting, zonder de specifieke criteria met betrekking tot de 

amplitude van de verplaatsing en de vervormingssnelheid te overschrijden. [R] 

¶ Vlamdichtheid: vermogen van een scheidend bouwelement, dat tijdens een proef aan één 

zijde blootgesteld is aan brand, om geen vlammen en hete gassen door te laten en te 

vermijden dat er vlammen zouden ontstaan aan de niet-blootgestelde zijde. [E] 

¶ Thermische isolatie: vermogen van een scheidend bouwelement, dat tijdens een proef aan 

één zijde blootgesteld is aan brand, om de temperatuursstijging aan de niet-blootgestelde 

zijde te beperken tot een waarde die lager is dan een voorgeschreven niveau. [I] 

De eisen die gesteld worden aan respectievelijk de R, E en I van een bouwelement zijn sterk 

afhankelijk van het toepassingsgebied.  

Belangrijke opmerking: Het concept van het brandveiligheidsmodel laat (momenteel) toe een deel 

van de noodzakelijk controles uit te voeren inzake brandweerstand van bouwelementen. Hieronder 

een lijst van artikels die eisen stellen aan de brandweerstand van bouwelementen maar die niet of 

moeilijk modelmatig te controleren zijn. 

¶ Artikel 3.2: De structurele elementen [R]. 

¶ Artikel 3.3 & 4.1: De verticale wanden die compartimenten afbakenen. De deuren die 

compartimenten afbakenen en onderdeel zijn van een route worden wel gecontroleerd. 

De verticale binnenwanden en de deuren van archieflokalen. 

¶ Artikel 3.4.2: Indien de ruimte tussen de vloer en het verlaagd plafond niet is uitgerust met 

een automatische blusinstallatie, dient deze ruimte derwijze onderbroken te worden door 

verticale scheidingen E 30 zodat er ruimten ontstaan waarvan de horizontale projectie kan 

ingeschreven worden in een vierkant van maximum 25 meter zijde. 

¶ Artikel 3.5 & 3.6: Alles wat verband houdt met de brandweerstand van gevels en daken, 

tenzij het gaat over balkons of terrassen die gebruikt worden als vluchtzone 

¶ Artikel 4.4.2: Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een 

commerciële functie, die geen EI 30 hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen 

van andere bouwdelen verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 

meter van deze evacuatieweg. 

¶ Titel 5: constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten worden 

slechts voor een deel geëvalueerd. Werden niet opgenomen: 

o Technische lokalen en ruimten, stookafdelingen en bijhorigheden, 

transformatorlokalen, huisvuilafvoer en leidingenkokers. 

o Parkeergebouwen 

o Ondergrondse zalen 

o Winkel- of handelscomplexen 
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¶ Artikel 6.1.1.3: eisen voor wanden van liftschachten en sassen en deuren voor liften die 

uitgeven op ondergrondse bouwlagen. 

¶ Artikel 6.1.2.1 de brandweerstand van binnendeuren die uitgeven op de machinekamers van 

liften, idem voor artikel 6.2. 

¶ Artikel 6.3 de eisen die gelden voor roltrappen 

¶ Artikel 6.5 tot 6.7: elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en 

signalisatie, installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen en aëraulische 

installaties. 

Binnenland: 

De Basisnormen: 

De eisen inzake brandweerstand van bouwelementen zijn in de verschillende artikels van de 

basisnormen terug te vinden. Hieronder is een overzicht van de eisen die gelden voor alle gebouwen 

en specifieke voorschriften voor MG en HG. Enkel de voor het uit te werken model brandveiligheid 

relevante bepalingen werden opgenomen in onderstaande opsomming: 

LG, MG en HG: 

¶ Artikel 3.3: De verticale binnenwanden die lokalen of het geheel van lokalen met 

nachtbezetting afbakenen hebben een brandweerstand, aangegeven in tabel 2.2. De deuren 

in deze wanden hebben EI1 30. 

Table 3: Brandweerstand lokalen of geheel van lokalen met nachtbezetting 

Wanden 

 LG MG HG 

Boven Ei ς 1 bouwlaag EI 30 EI 60 EI 60 

Boven Ei ς meerdere bouwlagen EI 60 EI 60 EI 60 

Onder Ei EI 60 EI 60 EI 60 

 

¶ Artikel 3.4.1: In de evacuatiewegen, de voor het publiek toegankelijke lokalen en de 

ŎƻƭƭŜŎǘƛŜǾŜ ƪŜǳƪŜƴǎ ƘŜōōŜƴ ŘŜ ǾŜǊƭŀŀƎŘŜ ǇƭŀŦƻƴŘǎ 9L ол όŀҦōύΣ 9L ол όōҦŀύ ƻŦ 9L ол όŀҭōύ 

volgens EN 13501-2 en EN 1364-2 of hebben een stabiliteit bij brand van ½ h volgens NBN 

713-020 

¶ Artikel 4.1: Zie compartimentering 

¶ Artikel 4.2.2.1:  

LG en MG: De binnenwanden van de trappenhuizen hebben minstens EI 60.  

HG: De binnenwanden van de trappenhuizen hebben minstens EI 120. 

¶ Artikel 4.2.2.3:  

LG: Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen het compartiment en het trappenhuis 

verzekerd door een deur EI1 30. 

MG: Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen de evacuatieweg en het trappenhuis 

verzekerd door een zelfsluitende deur met EI1 30 die toegang geeft tot een overloop in het 

trappenhuis. Deze deur draait open in de vluchtzin en mag niet uitgerust zijn met een 

vergrendelingssysteem dat haar opening zou beletten. 
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HG: Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen de evacuatieweg en het trappenhuis 

verzekerd door een sas met de volgende kenmerken: 

o Het is verlucht 

o Het bevat 2 zelfsluitende deuren EI1 30 die opendraaien in de vluchtzin; zij mogen 

niet uitgerust zijn met een vergrendelingssysteem dat haar opening zou beletten. 

o De wanden hebben EI 120 en de oppervlakte bedraagt minimum 2m² 

¶ Artikel 4.2.3.1: trappen, constructiebepalingen 

LG en MG: de trappen hebben evenals de overlopen een stabiliteit bij brand van R 30 of zijn 

op dezelfde manier ontworpen als een betonplaat met R 30 

HG: de trappen hebben evenals de overlopen een stabiliteit bij brand van R 60 of zijn op 

dezelfde manier ontworpen als  een betonplaat met R 60 

¶ Artikel 4.4.1.2: Evacuatiewegen en vluchtterrassen, algemene voorschriften 

LG: De eventuele verticale binnenwanden van de evacuatiewegen hebben EI 30 en de 

toegangsdeuren tot deze wegen EI1 30. Deze vereiste geldt niet voor compartimenten met 

uitsluitend dagbezetting waarvan de oppervlakte geen 1.250 m² bereikt. 

De evacuatie van lokalen of een geheel van lokalen met nachtbezetting gebeurt via 

evacuatiewegen waarvan de verticale wanden EI 30 en de deuren EI1 30 hebben. Deze eis is 

niet van toepassing voor de evacuatie van deze lokalen indien deze behoren bij de uitbating 

van een gebouw met een commerciële functie. 

MG en HG: zie artikel 4.4.2 en 4.4.3 

¶ Artikel 4.4.2: Evacuatiewegen ς op een evacuatieniveau 

LG: Zie artikel 4.4.1.2 

MG: De binnenwanden van elke evacuatieweg hebben EI 60. De deuren van de lokalen die 

op deze weg uitgeven zijn zelfsluitend en hebben EI1 30. 

HG: De binnenwanden van elke evacuatieweg hebben EI 120. De deuren van de lokalen die 

op deze weg uitgeven zijn zelfsluitend en hebben EI1 60. 

¶ Artikel 4.4.3: Evacuatiewegen ς op een bouwlaag die geen evacuatieniveau is 

LG: Zie artikel 4.4.1.2 

MG: De verticale binnenwanden van de evacuatiewegen hebben EI 30 en de 

toegangsdeuren tot deze wegen EI1 30. Deze vereiste geldt niet voor compartimenten met 

uitsluitend dagbezetting waarvan de oppervlakte geen 1.250 m² bereikt. 

HG: De verticale binnenwanden van de evacuatiewegen hebben EI 30 en de toegangsdeuren 

tot deze wegen EI1 30. 

¶ Artikel 5.3.2: Zalen ς Constructie 

LG: De wanden die deze lokalen of geheel van lokalen vormen, voldoen niet alleen aan de 

reglementaire voorschriften die op deze ruimten van toepassing zijn, maar hebben 

bovendien dezelfde brandweerstand als de wanden van een compartiment.  

Elke doorgang in de verticale wanden is afgesloten door en zelfsluitende of bij brand 

zelfsluitende deur EI1 30.  

MG: De wanden die deze lokalen of geheel van lokalen vormen hebben EI 60. Elke doorgang 

in de verticale wanden is afgesloten door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur EI1 

30.  

HG: De wanden die deze lokalen of geheel van lokalen vormen hebben EI 120. Elke doorgang 

in de verticale wanden is afgesloten door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur EI1 
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60; hetzij door een sas van minimum 2m² die begrensd wordt door wanden EI 120 en door 

zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren EI1 30.  

¶ Artikel 5.5: Collectieve keukens 

LG en MG: De collectieve keukens, eventueel met inbegrip van het restaurant, worden van 

de andere bouwdelen gescheiden door wanden EI 60. Elke doorgang wordt afgesloten door 

een zelfsluitende of brand zelfsluitende deur EI1 30.  

HG: De collectieve keukens, eventueel met inbegrip van het restaurant, worden van de 

andere bouwdelen gescheiden door wanden met EI 120. Elke doorgang naar de rest van het 

gebouw wordt afgesloten hetzij door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur EI1 60, 

hetzij door een sas van minimum 2m² die begrensd wordt door wanden EI 120 en door 

zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren EI1 30.  

¶ Artikel 6.1.1.3: Liften ς algemene bepalingen ς wanden liftschacht 

LG: Het geheel bestaande uit één of meer schachten, (en uit hun liftbordessen die een sas 

moeten vormen voor de ondergrondse bouwlagen), is omsloten door wanden met EI 60.  

MG: Het geheel bestaande uit één of meer schachten, en uit hun liftbordessen die een sas 

moeten vormen, is omsloten door wanden met EI 60. De toegangsdeuren tussen het 

compartiment en het sas zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand en hebben EI1 30. 

HG: Het geheel bestaande uit één of meer schachten, en uit hun liftbordessen die een sas 

moeten vormen, is omsloten door wanden met EI 120. De toegangsdeuren tussen het 

compartiment en het sas zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand en hebben EI1 30. 

¶ Artikel 6.1.1.4: Liften ς algemene bepalingen ς schachtdeuren 

LG, MG en HG: Het geheel van de schachtdeuren moet E 30 hebben volgens de norm EN 81-

58, waarbij de deurwand aan de kant van het bordes aan het vuur blootgesteld wordt. 

¶ Artikel 6.1.1.5: Liften ς algemene bepalingen ς 1 compartiment 

LG, MG en HG: Wanneer de lift slechts één compartiment aandoet, moeten de wanden van 

de schacht, bedoeld in 6.1.1.3 en de schachtdeuren, bedoeld in 6.1.1.4, niet voldoen aan de 

vereisten van brandweerstand. 

¶ Artikel 6.4.1: Liften voor personen met beperkte mobiliteit ς toegangsbordes 

LG, MG en HG: Op alle bouwlagen vormt het toegangsbordes van de lift een sas en zijn de 

toegangsdeuren tussen het compartiment en het toegangsbordes, zelfsluitende of bij brand 

zelfsluitende deuren EI1 30. 

Het BVG betreffende brandveiligheidsnormen voor toeristische logies 

Dit Besluit uit 2009 bevat eveneens specifieke eisen inzake brandweerstand in functie van 

bouwelementen. De nummering der artikels en de structuur van het document zijn echter 

verschillend van de basisnormen. Opnieuw werden bijlage 3,4 & 5 meer in detail bekeken en werden 

die bepalingen die relevant zijn voor het model brandveiligheid weerhouden.  

Bijlage 3: Voor nieuwe hotels zijn de basisnormen van toepassing, voor bestaande hotels kunnen de 

minder strenge eisen van bijlage 3 gevolgd worden. 

¶ Artikel 3.1: Voor de inrichtingen van categorie 1(LG) en 2(MG) mag eveneens van de ladders 

van de brandweer gebruik worden gemaakt als tweede evacuatiemogelijkheid. Als één van 

de eisen die daarbij gesteld worden, geldt dat de toegangsdeur en de verticale 
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binnenwanden van de verhuureenheden een brandweerstand moeten hebben van minstens 

EI 30. 

¶ Artikel 5.1.1: De binnenwanden van de trappenhuizen zijn gebouwd uit metselwerk of 

beton, of hebben een brandwerendheid EI 30 voor MG en EI 60 voor HG, de trappenhuizen 

zijn toegankelijk via massieve houten deuren, deuren met gewapend glas of deuren met 

brandwerendheid EI1 30 voor MG en via deuren met brandwerendheid EI1 30 voor HG. 

¶ Artikel 5.4.2: De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben: 

LG: Een brandweerstand van minimum EI 30. Als aan die eisen niet wordt voldaan, wordt de 

inrichting uitgerust met een algemene automatische branddetectie. 

MG en HG: een brandweerstand van minimum EI 60. 

¶ Artikel 6.3: Restaurants en keukens, met uitzondering van huishoudelijke keukens 

LG: De keukens en de combinaties keuken-restaurant, uitgerust met kook-, braad-, bak- of 

frituurinstallaties, zijn begrensd door wanden met een brandweerstand van minimum EI 30. 

Deuren die erin aangebracht zijn, bezitten een brandweerstand EI1 30 en zijn zelfsluitend of 

bij brand zelfsluitend. 

MG en HG: De keukens en de combinaties keuken- restaurant, uitgerust met kook-, braad-, 

bak- of frituurinstallaties, zijn begrensd door wanden met een brandweerstand van 

minimum EI 60. Deuren die erin aangebracht zijn, bezitten een brandweerstand EI1 30 en zijn 

zelfsluitend of bij brand zelfsluitend. 

¶ Artikel 7.1: Liften en goederenliften 

LG: Het geheel van de liften en goederenliften die bestaan uit één of meer schachten, is 

begrensd door wanden met een brandweerstand van EI 30, de zijde van het liftbordes, de 

deuren inbegrepen, bezitten een brandweerstand E 30. 

MG en HG: Het geheel van de liften en goederenliften die bestaan uit één of meerdere 

schachten, is begrensd door wanden met een brandweerstand van EI 60, de zijde van het 

liftbordes, de deuren inbegrepen, bezitten een brandweerstand E 30. 

Bijlage 4: Voor het toepassingsgebied van bijlage 4 ς zie compartimentering. Bijlage 4 is enkel van 

toepassing op bestaande hotels, de basisnormen gelden hier dus niet. 

¶ Artikel 4.3: De verticale binnenwanden die de verhuureenheden begrenzen, hebben een 

brandweerstand van minstens EI 30. Deze bepaling is niet van toepassing op de deuren. 

¶ Artikel 4.4: Verlaagde plafonds 

HG: In de evacuatiewegen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van 30 minuten. 

Als aan het bovenstaande voorschrift niet voldaan is, wordt de inrichting uitgerust met een 

algemene automatische branddetectie. 

¶ Artikel 5.1: Compartimenten 

LG: De wanden tussen de compartimenten hebben een brandweerstand van minstens EI 30. 

Voor de verbinding tussen 2 compartimenten zijn alleen zelfsluitende of bij brand 

zelfsluitende deuren met een brandweerstand EI 30 toegestaan. Als aan de bovenstaande 

voorschriften niet voldaan is, wordt de inrichting uitgerust met een algemene automatische 

branddetectie. 

MG en HG: de wanden tussen de compartimenten hebben een brandweerstand van 

minstens EI 60. Voor de verbinding tussen 2 compartimenten zijn alleen zelfsluitende of bij 

brand zelfsluitende deuren met een brandweerstand EI 30 toegestaan. Als aan de 
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bovenstaande voorschriften niet voldaan is, wordt de inrichting uitgerust met een algemene 

automatische branddetectie. 

¶ Artikel 5.2.1: Iedere binnentrap in MG en HG wordt ommuurd 

MG: De binnenwanden van een trappenhuis hebben een brandweerstand van minstens EI 

30, de trappenhuizen zijn toegankelijk via massieve houten deuren, deuren met gewapend 

glas of deuren met een brandweerstand EI1 30. 

HG: De binnenwanden van een trappenhuis hebben een brandweerstand van minstens EI 

60, de trappenhuizen zijn toegankelijk via deuren met een brandweerstand EI1 30. 

¶ Artikel 5.5.2: brandweerstand evacuatiewegen 

LG: De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben een brandweerstand van EI 30. Als 

aan die eisen niet wordt voldaan, wordt de inrichting uitgerust met een algemene 

automatische branddetectie. 

MG en HG: De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben een brandweerstand van EI 

60. 

¶ Artikel 6.3: Keukens en restaurants 

LG: De keukens en de combinaties keuken- restaurant, uitgerust met kook-, braad-, bak- of 

frituurinstallaties, zijn begrensd door wanden met een brandweerstand van minimum EI 30. 

Deuren die erin aangebracht zijn, bezitten een brandweerstand EI1 30 en zijn zelfsluitend of 

bij brand zelfsluitend. 

MG en HG: De keukens en de combinaties keuken- restaurant, uitgerust met kook-, braad-, 

bak- of frituurinstallaties, zijn begrensd door wanden met een brandweerstand van 

minimum EI 60. Deuren die erin aangebracht zijn, bezitten een brandweerstand EI1 30 en zijn 

zelfsluitend of bij brand zelfsluitend. 

¶ Artikel 7.1: Liften en goederenliften 

LG: Het geheel van de liften en goederenliften die bestaan uit één of meer schachten, is 

begrensd door wanden met een brandweerstand van EI 30, de zijde van het liftbordes, de 

deuren inbegrepen, bezitten een brandweerstand E 30. 

MG en HG: Het geheel van de liften en goederenliften die bestaan uit één of meerdere 

schachten, is begrensd door wanden met een brandweerstand van EI 60, de zijde van het 

liftbordes, de deuren inbegrepen, bezitten een brandweerstand E 30. 

Bijlage 5: Voor het toepassingsgebied van bijlage 5 ς zie compartimentering. Bijlage 5 is van 

toepassing op nieuwe logiesverstrekkende bedrijven wat wil zeggen dat ook de basisnormen hierop 

van toepassing zijn. 

¶ Hoofdstuk 3: De verticale binnenwanden die iedere verhuureenheid afbakenen, hebben 

minstens een brandweerstand EI 60. De deuren in die wanden hebben minstens een 

brandweerstand EI1 30. 

Buitenland: 

De buitenlandse voorbeelden leverden hier geen bijkomende relevante informatie op.
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Table 4: Brandweerstand wanden ς samenvattende tabel 

Situatie van het bouwelement - wanden Basisnormen (BN) BVG ς Bijlage 3 BVG ς Bijlage 4 BVG ς 
Bijlage 5 LG MG HG Bestaand Nieuw 

De verticale binnenwanden van lokalen met nachtbezetting EI 30/ EI 60 EI 60 EI 60 EI 30** BN EI 30 EI 60 

De verlaagde plafonds in de evacuatiewegen, de voor het 
publiek toegankelijke lokalen en de collectieve keukens 

EI 30 EI 30 EI 30 - BN - BN 

De verlaagde plafonds in de evacuatiewegen EI 30 EI 30 EI 30 - BN R 30* BN 

De binnenwanden van trappenhuizen die verschillende 
compartimenten met elkaar verbinden 

EI 60 EI 60 EI 120 MG ς EI 30 
HG ς EI 60 

BN MG ς EI 30 
HG ς EI 60 

BN 

Constructiebepalingen trappen R 30 R 30 R 60 - BN - BN 

De wanden tussen compartimenten EI 30/ EI 60 EI 60 EI 120 - BN LG ς EI 30* 
MG/HG ς EI 60* 

BN 

De evacuatiewegen op het evacuatieniveau EI 30/ - EI 60 EI 120 LG - EI 30* 
MG/HG ς EI 60 

BN LG ς EI 30* 
MG/HG ς EI 60 

BN 

5Ŝ ŜǾŀŎǳŀǘƛŜǿŜƎŜƴ ƻǇ ŜŜƴ ƴƛǾŜŀǳ ґ ŜǾŀŎǳŀǘƛŜƴƛǾŜŀǳ EI 30/ - EI 30/ - EI 30 LG ς EI 30* 
MG/HG ς EI 60 

BN LG ς EI 30* 
MG/HG ς EI 60 

BN 

Zalen EI 30/ EI 60 EI 60 EI 120 - BN - BN 

Collectieve keukens en restaurants EI 60 EI 60 EI 120 EI 30 BN LG - EI 30 
MG/HG ς EI 60 

BN 

Wanden liftschacht (lift tussen verschillende compartimenten) EI 60 EI 60 EI 120 LG - EI 30 
MG/HG ς EI 60 

BN LG ς EI 30 
MG/HG ς EI 60 

BN 

Wanden liftbordes (boven evacuatieniveau + tussen 
verschillende compartimenten) 

- EI 60 EI 120 - BN - BN 

Liften ς schachtdeuren E 30 E 30 E 30 E 30 BN E 30 BN 

(* ) Indien het bouwelement niet deze vereiste brandweerstand bezit moet het gebouw worden uitgerust met een algemene en automatische branddetectie 
(**) Deze vereiste geldt enkel indien evacuatie via de gevel als één van de vluchtwegen wordt genomen 
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Table 5: Brandweerstand binnendeuren + uitvoeringseisen 

Situatie van het bouwelement - binnendeuren Basisnormen (BN) BVG ς Bijlage 3 BVG ς Bijlage 4 BVG ς 
Bijlage 5 LG MG HG Bestaand Nieuw 

Deuren van lokalen met nachtbezetting EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 BN - EI1 30 

Deuren die uitgeven op trappenhuizen EI1 30 EI1 30 ς ZS/VZ 2 x EI1 30 ς ZS/VZ MG/HG - EI1 30 BN MG/HG - EI1 30 BN 

Verbindingen tussen compartimenten EI1 30 ς 
 ZS of ZSBB 

2 x EI1 30 - ZS 2 x EI1 30 - ZS - BN EI1 30 ς  
ZS of ZSBB* 

BN 

Verbinding met de evacuatieweg op evacuatieniveau EI1 30/ - EI1 30 - ZS EI1 60 - ZS - BN - BN 

±ŜǊōƛƴŘƛƴƎ ƳŜǘ ŘŜ ŜǾŀŎǳŀǘƛŜǿŜƎ ƻǇ ŜŜƴ ƴƛǾŜŀǳ ґ 
evacuatieniveau 

EI1 30/ - EI1 30/ - EI1 30 - BN - BN 

Zalen EI1 30 ς VZ 
ZS/ZSBB 

EI1 30 ς VZ  
ZS/ZSBB 

EI1 60/ 2 x EI1 30 
VZ, ZS/ZSBB 

- BN - BN 

Collectieve keukens en restaurants EI1 30 ς VZ 
ZS/ZSBB 

EI1 30 ς VZ  
ZS/ZSBB 

EI1 60/ 2 x EI1 30 
VZ, ZS/ZSBB 

EI1 30 ς ZS/ZSBB BN EI1 30 ς ZS/ZSBB BN 

Toegang tot liftbordes (sas) - EI1 30 ς ZS/ZSBB EI1 30 ς ZS/ZSBB - BN - BN 

Toegang tot liftbordes ς evacuatielift (sas) EI1 30 ς 
ZS/ZSBB 

EI1 30 ς ZS/ZSBB EI1 30 ς ZS/ZSBB - BN - BN 

(* ) Indien het bouwelement niet deze vereiste brandweerstand bezit moet het gebouw worden uitgerust met een algemene en automatische branddetectie 

ZS = Zelfsluitend, ZSBB = Zelfsluitend bij brand, VZ = Vluchtzin 
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2.3 Brandreactie  
 In het kader van de Europese harmonisatie en de verwezenlijking van een Europese eenheidsmarkt, 

werden en worden steeds meer Technische Specificaties uitgewerkt die van toepassing zijn op een 

groot aantal bouwproducten en bouwsystemen. 

Deze aanpak streeft naar een prestatiegerichte formulering van de reglementaire eisen in alle EU-

lidstaten en naar een beoordeling van de overeenstemming met deze eisen op basis van 

geharmoniseerde testmethoden. 

De lidstaten blijven wel bevoegd voor het bepalen van het vereiste prestatieniveau. Ze moeten dit 

echter doen op basis van een Europese classificatie die gebaseerd is op Europese methoden. 

Binnenland: 

De Basisnormen: 

De Belgische classificatie voor brandreactie wordt op die manier vervangen door een Europese 

classificatie.  

Daartoe heeft men midden 2005 een werkgroep opgericht binnen de Hoge Raad voor beveiliging 

tegen brand en ontploffing. Deze heeft zich gebogen over een herziening van KB Basisnormen 

brandpreventie (KB van 7/7/1994 inclusief de verschillende aanpassingen), meer bepaald voor 

Bijlage 5 die de vereisten inzake de reactie bij brand van bouwproducten vastlegt.  

Dit nieuwe ontwerp voor bijlage 5 van de basisnormen, werd zo in 2007 goedgekeurd door de Hoge 

Raad en in juni 2008 ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. De publicatie van deze 

gewijzigde Bijlage 5 zal weldra verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Basisnormen Bijlage 5 ς 

genotificeerd aan de EC 1/6/2008 

Vermits de Belgische en de Europese classificatie en testmethoden sterk verschillen was het niet 

mogelijk een uniforme conversietabel op te stellen tussen de oude Belgische klassen en de nieuwe 

Europese klassen, geldig voor alle materialen. 

De oude Belgische klassen: 

De oude Belgische reglementering is gebaseerd op de Belgische norm (NBN S 21-203) die slechts één 

uitdrukking voor ontvlambaarheid en verspreidingssnelheid hanteert: de materialen zijn ingedeeld in 

5 klassen: A0, A1, A2, A3 of A4 (A0 = niet brandbaar materiaal). 

De nieuwe Europese klassering: 

Voor de nieuwe Europese classƛŦƛŎŀǘƛŜ ǿƻǊŘŜƴΣ ƻǇ ōŀǎƛǎ Ǿŀƴ ŘǊƛŜ ōǊŀƴŘǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ όƻŦ ŘǊƛŜ ƴƛǾŜŀǳǎ Ǿŀƴ 

thermische aanval) en vijf proefmethoden, in totaal zeven hoofdklassen onderscheiden volgens NBN 

EN 13501-1: 

¶ De klassen A1 en A2 voor de onbrandbare producten 

¶ De klassen B,C,D & E voor de brandbare producten 

¶ De klasse F voor de niet-geklasseerde producten of producten die faalden bij de minst 

strenge proef. 
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Naast deze zeven hoofdklassen zijn enkele bijkomende klasseringen gedefinieer ter indicatie van 

volgende aspecten: 

¶ De rookontwikkeling (s-klasse) van vloerbedekkingen (s1 en s2) en andere bouwproducten 

(s1, s2 en s3). Hierbij zal voor  s1 beperkte rookontwikkeling en voor s3 onbeperkte 

rookontwikkeling optreden. 

¶ De vorming van brandende druppels en deeltjes (d-klasse) voor alle bouwmaterialen (d0, d1 

en d2), behalve vloerbedekkingen.  Hierbij zullen er voor d0 geen druppels gevormd worden, 

voor d2 zal onbeperkte druppelvorming kunnen optreden. 

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende mogelijke combinaties van de Europese 

klasseringen. 

Table 6: Europese classificatie brandreactie 

Bouwproducten uitgezonderd vloerbedekkingen Vloerbedekkingen 

A1 A1FL 

A2 s1 d0 A2 s1 d1 A2 s1 d2 A2FL s1 
A2 s2 d0 A2 s2 d1 A2 s2 d2 A2FL s2 
A2 s3 d0 A2 s3 d1 A2 s3 d2  

B s1 d0 B s1 d1 B s1 d2 BFL s1 
B s2 d0 B s2 d1 B s2 d2 BFL s2 
B s3 d0 B s3 d1 B s3 d2  

C s1 d0 C s1 d1 C s1 d2 CFL s1 
C s2 d0 C s2 d1 C s2 d2 CFL s2 
C s3 d0 C s3 d1 C s3 d2  

D s1 d0 D s1 d1 D s1 d2 DFL s1 
D s2 d0 D s2 d1 D s2 d2 DFL s2 
D s3 d0 D s3 d1 D s3 d2  

E   EFL 
E d2    

F   FFL 

 

Daarnaast heeft de Europese Commissie tevens een beslissing genomen omtrent de producten 

waarvan men mag veronderstellen dat ze steeds als niet-brandbaar (klasse A1) mogen beschouwd 

worden en dus niet aan de proefmethoden moeten onderworpen worden. 

Welke vereisten van toepassing zijn inzake reactie bij brand en het gedrag bij een brand vanaf de 

buitenzijde worden vermeld in de gewijzigde versie van bijlage 5 van de basisnormen. Deze vereisten 

zijn van toepassing op de gebouwen bedoeld in de bijlagen 2,3 en 4 van diezelfde basisnormen. 

Een belangrijke wijziging hierbij is de noodzakelijke karakterisering van de eindgebruiker voor de 

bepaling van de vereiste brandreactie: 

¶ Type 1: Niet zelfredzame(1) bezetters 

¶ Type 2: Zelfredzame(2) en slapende(3) bezetters 

¶ Type 3: Zelfredzame(2) en wakende(4) bezetters 
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(1) Niet zelfredzaam: niet in de mogelijkheid zich fysisch en/of psychisch onmiddellijk in veiligheid te 

brengen zonder fysieke hulp van derden. 

*Nota van ǘƻŜƭƛŎƘǘƛƴƎΥ ά5Ŝ ƴƛŜǘ-zelfredzaamheid mag niet verward worden met de beperkte 

ƳƻōƛƭƛǘŜƛǘ Ǿŀƴ ǇŜǊǎƻƴŜƴΦέΧ Χέ !ƭƎŜƳŜŜƴ ƪǳƴƴŜƴ ƴƛŜǘ-zelfredzame personen verwacht worden in 

gevangenissen, gesloten centra, de verpleegeenheden van de ziekenhuizen, revalidatiecentra en 

rust- Ŝƴ ǾŜǊȊƻǊƎƛƴƎǎǘŜƘǳƛȊŜƴΣ ŘŜ ŘŜƳŜƴǘŜƴŀŦŘŜƭƛƴƎŜƴ Ǿŀƴ ǊǳǎǘƻƻǊŘŜƴ Ŝƴ ŘŜ ŀŦŘŜƭƛƴƎ ǾƻƻǊ ōŀōȅΩǎ Ŝƴ 

ƪǊǳƛǇŜǊǎ ƛƴ ŘŜ ƪƛƴŘŜǊŘŀƎǾŜǊōƭƛƧǾŜƴΦέ 

(2) Zelfredzaam: met fysische en/of psychische mogelijkheid om zichzelf onmiddellijk in veiligheid te 

brengen zonder fysieke hulp van derden. 

(3) Slapend: niet in staat om een begin van brand of een alarm onmiddellijk op te merken of navenant 

te reageren. 

(4) Wakend: in staat om een begin van brand of een alarm onmiddellijk op te merken en navenant te 

reageren. 

De eisen die gelden voor de brandreactie van gebruikte bouwmaterialen zijn in onderstaande 

tabellen weergegeven: 

Niet limitatieve lijst van Normen: 

Uitgebreide informatie over normalisatie: http://www.previnor.be 

NBN EN 13501-Deel 1 tot 5 + bijlagen (2010): Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen 

NBN EN 13238 (2001): Beproeving van het brandgedrag van bouwwaren ς voorbehandelings-

werkwijzen en algemene regels voor de keuze van ondergronden 

NBN EN ISO 1182 (2002): Proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren ς Niet- 

brandbaarheidsproef 

NBN EN ISO 1716 (2002): Proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren ς bepaling van de 

verbrandingswarmte 

NBN EN 13823 (2002): Proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren ς warmtebelasting 

door een enkelvoudig brandend voorwerp voor bouwwaren met uitzondering van vloerbedekking 

NBN EN 11925-2 (2002): Proeven op de tegenwerking tegen vuur ς ontsteekbaarheid van 

bouwwaren bij rechtstreekse vlaminwerking ς deel 2: enkelvoudige vlamproef 

NBN EN ISO 9239-1 (2002): Proeven op de tegenwerking tegen vuur van vloerbedekkingen ς Deel 1: 

vuurgedrag bij belasting met een warmtestraler 

NBN S21-203 (1980): Brandbeveiliging in de gebouwen ς reactie bij brand van de materialen ς Hoge 

en middelhoge gebouwen 

 

http://www.previnor.be/
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Buitenland: 

De buitenlandse voorbeelden leverden hier geen bijkomende relevante informatie op. 
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Table 7: Europese classificatie brandreactie ς Voor ruimten met verhoogd brandrisico ingevolge het gebruik 

  Lage Gebouwen 
(LG) 

Middelhoge 
Gebouwen (MG) 

Hoge Gebouwen 
(HG) 

Technische ruimten, 
parkeerruimten, 
machinekamers en 
technische schachten 

Verticale wanden A2 s3 d2 A2 s3 d2 A2 s3 d2 

Plafonds en Valse plafonds A2 s3 d0** A2 s3 d0** A2 s3 d0** 

Vloeren A2FL s2 A2FL s2 A2FL s2 

Thermische isolatie leidingen* C s3 d2***  C s3 d2***  C s3 d2***  

Liftkooien Verticale wanden E d2 C s2 d2 C s2 d2 

Plafonds E d2 C s2 d2 C s2 d2 

Vloeren EFL CFL s2 CFL s2 

Keukens Verticale wanden A2 s3 d2 A2 s3 d2 A2 s3 d2 

Plafonds A2 s3 d0 A2 s3 d0 A2 s3 d0 

Vloeren BFL s2 BFL s2 BFL s2 

Thermische isolatie leidingen* C s3 d2***  C s3 d2***  C s3 d2***  

*  Behalve luchtkanalen 
ϝϝ Řн ƛƴ ƭƻƪŀƭŜƴ Җ ол Ƴч 
*** voor kanalen > 300 mm 

 

Table 8: Europese classificatie brandreactie ς de karakterisering van de eindgebruiker speelt een rol bij de bepaling van de noodzakelijke classificatie: 

  Type 1 Type 2 & 3 

  LG MG HG LG MG HG 

Zalen Verticale wanden B s1 d2 B s1 d2 B s1 d2 C s2 d2 C s2 d2 C s2 d2 

Plafonds en valse plafonds B s1 d0 B s1 d0 B s1 d0 C s2 d0 C s2 d0 C s2 d0 

Vloeren BFL s1 BFL s1 BFL s1 CFL s2 CFL s2 CFL s2 

Overige lokalen Verticale wanden C s2 d2 C s2 d2 C s2 d2 E d2 E d2 D s3 d2 

Plafonds en valse plafonds C s2 d1 C s2 d1 C s2 d1 E** E** D s3 d1**  

Vloeren CFL s1 CFL s1 CFL s1 EFL EFL DFL s2 

*  d2 in lokalen < 30 m² 
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Table 9: Europese classificatie brandreactie: voor evacuatiewegen en trappenhuizen is zowel de karakterisering van de eindgebruiker als de aanwezigheid van een branddetectie type 
totale bewaking, bepalend voor de noodzakelijke classificatie van de gebruikte materialen 

 Type 1 Type 2 Type 3 

  LG  MG HG LG MG HG 

  Hor Vert   Hor Vert Hor Vert  

Zonder detectie Type Totale Bewaking in het gebouw 

 Verticale wanden A2 s1 d1 C s2 d2 B s1 d2 B s1 d2 B s1 d2 D s3 d2 C s3 d2 C s2 d2 B s2 d2 B s1 d2 

 Plafonds en valse plafonds A2 s1 d0 C s2 d0 B s1 d0 B s1 d0 B s1 d0 D s3 d0 C s3 d0 C s2 d0 B s2 d0 B s1 d0 

 Vloeren A2FL s1 CFL s1 BFL s1 BFL s1 BFL s1 DFL s2 CFL s2 CFL s1 BFL s1 BFL s1 

Met detectie Type Totale Bewaking aanwezig in het gebouw zoals beschreven in artikel 4.2 van bijlage 5 van de basisnormen 

 Verticale wanden B s1 d2 D s2 d2 C s1 d2 C s1 d2 B s1 d2 D s3 d2 D s3 d2 C s2 d2 C s2 d2 B s1 d2 

 Plafonds en valse plafonds B s1 d0 D s2 d0 C s1 d0 C s1 d0 B s1 d0 D s3 d0 D s3 d0 C s2 d0 C s2 d0 B s1 d0 

 Vloeren BFL s1 DFL s1 CFL s1 CFL s1 BFL s1 DFL s2 DFL s2 CFL s1 CFL s1 BFL s1 

άIƻǊέΥ Horizontale vluchtwegen met uitzondering van die op het gelijkvloers 
ά±ŜǊǘέΥ Verticale vluchtwegen (dwz: de trapzalen met inbegrip van de sassen, de overlopen en de trappen zelf) en het horizontale deel van de evacuatieweg op het gelijklvoers 
vanaf de trapzalen tot buiten het gebouw 



 Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf 6-1-2010 

 

Rapport wet- en normgeving Page 26 
 

In het model brandveiligheid werd rekening gehouden met bovenstaande indeling voor het 

toekennen van minimale classificatie van brandreactie voor verschillende toegepaste 

bouwmaterialen. 

Belangrijke opmerking:  Aangezien deze nieuwe Bijlage 5 vrij recent is, werd deze nog niet correct 

geïmplementeerd in de bestaande wet- en normgeving. Zo verwijst bijlage 4 van het Besluit van het 

Vlaams Gewest voor logiesverstrekkende bedrijven in artikel 8.2 expliciet naar de oude klassering 

voor brandreactie van wandversiering en bekleding. Aangezien een rechtstreekse omzetting van de 

oude Belgische classificatie naar de nieuwe Europese niet mogelijk is, werd met deze artikels geen 

rekening gehouden en werd enkel rekening gehouden met Bijlage 5 van de basisnormen. 

2.4 Automatische blusinstallaties en RW A-installaties  
Bij evaluatie van de bestaande modellen bleek de belangrijke invloed van sprinklers en RWA- 

installaties op de brandveiligheid van gebouwen, ook voor de eindgebruikers. Beide technieken 

vergen echter een hoge specialisatie en kennis om correct te worden ontworpen en toegepast. 

Binnen de 2 werkjaar waarin dit model werd uitgewerkt, werd het niet haalbaar geacht om rekening 

te houden met dergelijke installaties. Een inventarisatie van artikels die een uitspraak doen over 

dergelijke installaties of voorzieningen is hieronder weergegeven 

Binenland: 

De Basisnormen: 

¶ Artikel 3.4.2: Plafonds en verlaagde plafonds 

LG, MG en HG: De ruimte tussen het plafond en het verlaagd plafond wordt onderbroken 

door de verlenging van alle verticale wanden waarvoor een brandweerstand is vereist. 

Indien de ruimte tussen de vloer en het verlaagd plafond niet uitgerust is met een 

automatische blusinstallatie, dient deze ruimte derwijze onderbroken te worden door 

verticale scheidingen E30 zodat er ruimten ontstaan waarvan de horizontale projectie kan 

ingeschreven worden in een vierkant van maximum 25 meter zijde. 

¶ Artikel 4.2.2.6: Binnentrappenhuizen ς opvatting ς verluchtingsopening 

LG, MG en HG: Bovenaan elk trappenhuis zit een verluchtingsopening met een doorsnede 

van minimum 1m² en die uitmondt in de open lucht. Deze opening is normaal gesloten; voor 

het openen gebruikt men een handbediening die goed zichtbaar geplaatst is op het 

evacuatieniveau. Deze eis geldt niet voor trappenhuizen tussen evacuatieniveau en 

ondergrondse bouwlagen. 

LG: Indien de trappenhuizen maximaal twee bovengrondse verdiepingen, met een 

oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 300m², met het evacuatieniveau verbinden, mag de 

oppervlakte van de verluchtingsopening beperkt worden tot 0,5 m². 

¶ Artikel 5.5: Collectieve keukens 

Wanneer de keuken niet gecompartimenteerd is ten opzichte van het restaurant, is elk vast 

frituurtoestel voorzien van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan 

een toestel dat de toevoer van energie naar het frituurtoestel onderbreekt. 

¶ Artikel 6.1.2.1: Liften en goederenliften waarvan de machinerie zich in een machinekamer 

bevindt 

LG, MG en HG: Het geheel schacht en machinekamer, of de schacht worden op natuurlijke 
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wijze verlucht via de buitenluchtmonden. 

Als de schacht en de machinekamer afzonderlijk verlucht worden, hebben de 

verluchtingsopeningen elke een minimale doorsnede van 1% van de respectieve horizontale 

oppervlakte. 

Als het geheel schacht en machinekamer boven aan de schacht verlucht worden, heeft de 

verluchtingsopening een minimale doorsnede van 4% van de horizontale oppervlakte van de 

schacht. 

¶ Artikel 6.1.3.2: Liften en goederenliften waarvan de machinerie zich in de schacht bevindt. 

LG, MG en HG: De schacht moet op een natuurlijke manier verlucht worden via 

buitenluchtmonden. De verluchtingsopening, die zicht boven aan de schacht bevindt, heeft 

een minimale doorsnede van 4% van de horizontale oppervlakte van de schacht. 

¶ Artikel 6.1.4: Oleohydraulische liften 

LG, MG en HG: De machinekamers en de liftschachten moeten op een natuurlijke manier 

verlucht worden via buitenluchtmonden. De verluchtingsopeningen hebben een minimale 

doorsnede van 4% van de horizontale doorsnede van de kamer. 

¶ Artikel 6.9: Aëtaulische installaties voor rookafvoer 

Artikel 6.9.1: Algemeen 

HG: De gebouwen moeten uitgerust worden met aëraulische installaties voor rookafvoer 

van trappenhuizen en desgevalland van horizontale evacuatiewegen of gemeenschappelijke 

hallen. Indien de navolgende bepalingen sprake is van trappenhuizen, dan worden deze 

bedoeld die de hoge delen van het gebouw bedienen (dwz gelegen boven het laagste 

evacuatieniveau) 

Artikel 6.9.2.1: Gebouwen waarvan de hoogte groter is dan 25 meter en de 50 meter niet 

overtreft ς principe: 

HG: In geval van brand worden de binnentrappenhuizen in overdruk gezet ten opzichte van 

de evacuatieweg. Het in overdruk zetten wordt bekomen door mechanisch te ventileren. De 

ventilatie wordt tot stand gebracht door het inblazen van buitenlucht in het trappenhuis 

door middel van een ventilator en een luchtkanaal met één of meer blaasmonden. 

Artikel 6.9.3.1: Gebouwen waarvan de hoogte groter is dan 50 meter ς principe: 

HG: In geval van brand worden de binnentrappenhuizen in overdruk gezet ten opzichte van 

hun sassen en ten opzichte van de horizontale evacuatiewegen. Op de geteisterde bouwlaag 

worden de horizontale evacuatiewegen bovendien geventileerd door het inblazen van verse 

lucht en door het afzuigen van rook. Het in overdruk zetten, het inblazen en het afzuigen 

geschieden mechanisch en alleen met buitenlucht. 

Artikel 6.9.3.2: Drukken en debieten 

HG: Bij gesloten deuren of sassen van het trappenhuis moet de overdruk tussen het 

trappenhuis en de horizontale evacuatieweg van de geteisterde bouwlaag begrepen zijn 

tussen 40 en 80 Pa. Bij alle open deuren of sassen van het trappenhuis moet het 

inblaasdebiet in het trappenhuis ten minste 2 m³/s bedragen en moet de lucht in het 

trappenhuis minstens 10 maal per uur ververst worden. Het inblaasdebiet in de horizontale 

evacuatieweg van de geteisterde bouwlaag moet ten minste 1m³/s bedragen en de lucht 

moet er ten minste 10 maal per uur ververst worden. 

Het BVG betreffende brandveiligheidsnormen voor toeristische logies 
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Dit besluit bevat geen bijkomende specifieke bepalingen voor dergelijke installaties 

Niet limitatieve lijst van normen: 

Uitgebreide informatie over normalisatie: http://www.previnor.be 

Automatische brandblusinstallaties: 

NBN EN 12845 (2004): Vaste brandblusinstallaties ς automatische sprinklersystemen ς berekening, 

installatie en onderhoud 

NBN EN 12259-1 tot 5: Vaste blusinrichtingen ς onderdelen voor sprinklers en 

watersproeiinrichtingen 

NBN EN 12094-1 tot 16: Vaste brandbestrijdingsstelsels ς bouwdelen voor blusstelsels met 

gasvormige blusmiddelen 

NBN EN 12416-1 en -2: Vaste brandbestrijdingsstelsels ς poederstelsels. 

Rook- en warmteafvoer (RWA): 

NBN S 21-208-1 (1995): Brandbeveiliging van gebouwen ς ontwerp en berekening van rook- en 

warmteafvoerinstallaties (RWA) ς Deel 1: grote onverdeelde ruimten met één bouwlaag 

NBN S21-208-2 (2006): Brandbeveiliging in gebouwen ς Ontwerp van rook- en 

warmteafvoerinstallaties (RWA) in overdekte parkeergebouwen 

NBN EN 12101-1 (2005): Installaties voor rook- en warmtebeheersing ς Deel 1: Specificatie voor 

rookgordijnen 

NBN EN 12101-2 (2003): Installaties voor rook- en warmtebeheersing ς Deel 2: Specificatie voor 

natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallaties  

NBN EN 12101-3 (2002): Stelsels voor rook- en warmtebeheersing ς Deel 3: Voorschriften voor 

aangedreven rook- en warmteafzuigtoestellen (+AC:2005) 

CENT/TR 12101-4: Smoke and heat control systems ς Part 4: Installed SHEVS systems for smoke and 

heat ventilation 

CEN/TR 12101-5: Installaties voor rook- en warmtebeheersing ς Deel 5: Richtlijnen voor functionele 

aanbevelingen en voor berekening van rook- en warmteafvoerinstallaties. 

NBN EN 12101-6 (2005): Installaties voor rook- en warmtebeheersing ς Deel 6: Voorschriften voor 

drukverschilsystemen ς Kits (+AC:2006) 

Buitenland: 

Verenigde Staten ς NFPA Life Safety Code: 

Dit document dat in totaal is opgebouwd uit 43 hoofdstukken is opgebouwd uit twee grote delen, de 

eerste 10 hoofdstukken bevatten een aantal algemene bepalingen, de laatste 33 hoofdstukken zijn 

http://www.previnor.be/
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opgebouwd uit specifieke bepalingen voor allerlei types van gebouwen en de eisen die daaraan 

worden opgelegd. Hieronder een aantal artikels waaruit duidelijk blijkt dat het gebruik van sprinklers 

positief wordt beoordeeld: 

Toelichting bij artikel 7.5.4.9: άWhere it might be necessary to carry persons and their wheelchairs 

on stairs for four or more stories to the ground level, the Code requires at least one elevator 

complying with 7.5.4.5, which imposes special elevator features and protection in accordance with 

7.2.12.2.4. However, if automatic sprinklers protect the building throughout, the elevator shaft 

system is exempted from the smokeproof enclosure requirement of 7.2.12.2.4(3). This is consistent 

ǿƛǘƘ ǘƘŜ ǇǊŜƳƛǎŜ ǘƘŀǘ ǎǇǊƛƴƪƭŜǊǎ ŎƻƴǘǊƻƭ ŦƛǊŜǎ ǎƻ ŀǎ ǘƻ ƭƛƳƛǘ ǎƳƻƪŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΦέ 

Artikel 10.2.8.1 (Automatic sprinklers): Unless specifically prohibited elsewhere in this Code, where 

an approved automatic sprinkler system is in accordance with section 9.7, Class C interior wall and 

ceiling finish materials shall be permitted in any location where class B is required, and Class B 

interior wall and ceiling finish materials shall be permitted in any location where Class A is required. 

Noot: een vergelijkbare benadering is terug te vinden in de nieuwe Bijlage 5 van de basisnormen voor de 

brandreactie van de gebruikte materialen in evacuatiewegen en trappenhuizen in functie van de aanwezigheid 

van een detectie type totale bewaking aanwezig in het gebouw. 

Specifiek voor hotels: 

Artikel 28.3.5.1 Extinguishment requirements for new hotels: All buildings, other than those complying with 

28.3.5.2, shall be protected throughout by an approved, supervised automatic sprinkler system in accordance 

with 28.3.5.3. 

Artikel 28.3.5.2 Automatic sprinkler protection shall not be required in buildings where all guest sleeping 

rooms or guest suites have a door opening directly to either of the following: 

¶ Outside at the street or grade level 

¶ Exterior exit access arranged in accordance with 7.5.3 in buildings up to and including three 

stories in height above grade. 
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3 Maatregelen te verbetering van detecti e, melding en 

alarmering  

3.1 Detectie  
Een branddetectie- en alarmsysteem in een gebouw heeft tot doel een begin van brand in een vroeg 

stadium en op betrouwbare wijze te signaleren, zodat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden 

en er maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier en inventaris veilig te stellen, waardoor 

ongevallen en/of schade ten gevolge van brand worden beperkt of voorkomen. 

Binnenland 

Basisnormen: 

Slechts een beperkt aantal artikels in de basisnormen leggen eisen op inzake de voorziening van 

detectie in gebouwen bij brand.  

¶ Artikel 6.1.3.1: Liften en goederenliften waarvan de machinerie zich in de schacht bevindt 

LG,MG en HG: Er zal een rookdetectie geplaatst worden boven aan de schacht. In geval van 

detectie van rook in de schacht, zal de cabine stoppen overeenkomstig 6.1.1.7. De 

rookdetectie in de schacht moet zo voorzien worden dat het onderhoud en de controle 

ervan van buiten de schacht kunnen geschieden. 

¶ Artikel 6.1.4: Oleohydraulische liften 

LG, MG en HG: Een vaste snelblusser, waarvan de inhoud wordt bepaald in verhouding tot 

de gebruikte hoeveelheid olie of tot het volume van de machinekamer, beschermt de 

machines. Hij wordt bediend door een thermische detector. 

Het BVG betreffende brandveiligheidsnormen voor toeristische logies: 

Bijlage 3: bevat een aantal specifieke eisen voor branddetectie, een aantal van deze eisen werden 

verwerkt in het brandveiligheidsmodel, met nog andere werd geen rekening gehouden. 

¶ Artikel 4.2.: Structurele elementen: 

Χ !ƭǎ ŀŀƴ ŘƛŜ ŜƛǎŜƴ ƴƛŜǘ ǿƻǊŘǘ voldaan, wordt de inrichting uitgerust met een algemene 

automatische branddetectie. 

¶ Artikel 7.6.2: Melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen 

Tenzij de inrichting uitgerust is met een algemene automatische branddetectie, moet de 

evacuatieweg van de verhuureenheden uitgerust zijn met minstens één autonome 

branddetector. Als de specifieke brandveiligheidsnormen een automatische branddetectie 

eist, bestaat die uit een aantal branddetectoren en een centrale. 

De branddetectoren worden geplaatst in de verhuureenheden, de evacuatieruimten, de 

technische lokalen, de bureaus, de lokalen die voor het publiek toegankelijk zijn, de keukens 

en de bergplaatsen die deel uitmaken van de inrichting. De detectoren worden aangepast 

aan het brandrisico. Nachtverblijven en evacuatiewegen moeten beveiligd worden met 

rookdetectoren.  

Bijlage 4: idem Bijlage 3 
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¶ Artikel 4.2.: Structurele elementen 

Χ!ƭǎ ŀŀƴ ŘƛŜ ŜƛǎŜƴ ƴƛŜǘ ǿƻǊŘǘ ǾƻƭŘŀŀƴΣ ǿƻǊŘǘ ŘŜ ƛƴǊƛŎƘǘƛƴƎ ǳƛǘƎŜǊǳǎǘ ƳŜǘ ŜŜƴ ŀƭƎŜƳŜƴŜ 

automatische branddetectie. 

¶ Artikel 4.3.: Verticale wanden 

De verticale binnenwanden die de verhuureenheden begrenzen, hebben minstens een 

brandwerendheid EI 30 of zijn gebouwd in metselwerk of beton. Deze bepaling is niet van 

toepassing op de deuren. Als aan het bovenstaande voorschrift niet voldaan is, wordt de 

inrichting uitgerust met een algemene automatische branddetectie. 

¶ Artikel 4.4.: Plafonds en valse plafonds 

In de evacuatiewegen van de inrichting van categorie 3 (HG) hebben de valse plafonds een 

stabiliteit bij brand van 30 minuten. Als aan het bovenstaande voorschrift niet voldaan is, 

wordt de inrichting uitgerust met een algemene automatische branddetectie. 

¶ Artikel 5.1.: Compartimenten 

Χ ±ƻƻǊ ŘŜ ǾŜǊōƛƴŘƛƴƎ ǘǳǎǎŜƴ ǘǿŜŜ ŎƻƳǇŀǊǘƛƳŜƴǘŜƴ ȊƛƧƴ ŀƭƭŜŜƴ ȊŜƭŦǎƭǳƛǘŜƴŘŜ ƻŦ ōƛƧ ōǊŀƴŘ 

zelfsluitende deuren met een brandweerstand EI 30 toegestaan. Als aan de bovenstaande 

voorschriften niet voldaan is, wordt de inrichting uitgerust met een algemene automatische 

branddetectie. 

¶ Artikel 7.6.4.: Algemene automatische branddetectie 

Als de specifieke brandveiligheidsnormen de automatische branddetectie eist, bestaat die uit 

een aantal branddetectoren en een centrale. De detectoren worden geplaatst in de 

verhuureenheden, de evacuatieruimten, de technische lokalen, de bureaus, de lokalen die 

voor het publiek toegankelijk zijn, de keukens en de bergplaatsen die deel uitmaken van het 

toeristisch logies. De detectoren worden aangepast aan het brandrisico. Nachtverblijven en 

evacuatiewegen moeten beveiligd worden met rookdetectoren. 

Bijlage 5: idem bijlagen 3 & 4 

¶ Artikel 5.2.: Uitrusting van de gebouwen ς algemene automatische branddetectie 

De volledige inrichting moet zijn uitgerust met een algemene automatische branddetectie 

die beantwoordt aan de geldende normen. Nachtverblijven en evacuatiewegen worden 

beveiligd met rookdetectoren. 

Belangrijke OpmerkingΥ Lƴ ōƛƧƭŀƎŜ о Ŝƴ п ǿƻǊŘǘ ǾŜǊǿŜȊŜƴ ƴŀŀǊ άǎǇŜŎƛŦƛŜƪŜ ōǊŀƴŘǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƴƻǊƳŜƴέ 

zonder dat vermelding wordt gemaakt over welke norm het precies gaat, het is dus binnen de 

bestaande wetgeving onduidelijk welke eisen er gelden op gebied van branddetectie voor deze 

logiesverstrekkende bedrijven. 

Normen: 

Omwille van de onduidelijke verwijzing in het Besluit van het Vlaams Gewest voor 

[ƻƎƛŜǎǾŜǊǎǘǊŜƪƪŜƴŘŜ ōŜŘǊƛƧǾŜƴ ƴŀŀǊ ά{ǇŜŎƛŦƛŜƪŜ ōǊŀƴŘǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƴƻǊƳŜƴέ ȊƻƴŘŜǊ ŘŜȊŜ expliciet te 

vermelden hebben we 3 normen die hierover een uitspraak doen meer in detail bekeken. 

¶ NBN S 21-205: Brandbeveiliging van gebouwen: Hotels en gelijkaardige inrichting ς 

algemene eisen 

¶ NBN S 21-100: Opvatting van installaties voor automatische brandmelding 
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¶ NBN CEN/TS 54-14: Fire detection and fire alarm systems ς Guidelines for planning, design, 

installation, commissioning, use and maintenance. 

 

NBN S21 -205: Brandbeveiliging van gebouwen: Hotels en gelijkaardige inrichtingen 

¶ Artikel 1.6.2.: Melding, waarschuwing, alarm en blussen: 

LG ς 1 verdieping: Elke inrichting moet beschikken over toestellen voor brandmelding, 

waarschuwing, alarm en blussen.  

Het aantal toestellen wordt bepaald door de afmetingen, de ligging en de bestemming van 

de vertrekken. De toestellen worden in voldoend aantal oordeelkundig gespreid, zodat zij elk 

punt van de betrokken ruimte bedienen kunnen. 

¶ Artikel 2.6.5.: Melding, waarschuwing, alarm en blussen: 

LG ς meerdere verdiepingen: Ieder logiesverstrekkend bedrijf moet beschikken over 

toestellen voor brandmelding, waarschuwing, alarm en blussen. 

Het aantal toestellen wordt bepaald door de afmetingen, de ligging en de bestemming van 

de vertrekken. De toestellen worden in voldoend aantal oordeelkundig gespreid, zodat zij elk 

punt van de betrokken ruimte bedienen kunnen. 

Ieder compartiment beschikt over rechtstreekse verbinding met de onthaaldienst. Er is 

tenminste één verbinding beschikbaar per 20 kamers. 

Ieder gebouw met meer dan twee bovengrondse bouwlagen en dat over tenminste twintig 

kamers en/of verblijfsgelegenheid voor tenminste vijftig personen beschikt moet uitgerust 

worden met een algemene automatische brandmeldingsinstallatie die beantwoordt aan de 

voorschriften van de norm NBN S 21-100. 

¶ Artikel 3.6.: verwijzing naar NBN S 21-нлнΣ ǇŀǊŀƎǊŀŀŦ сΦсΥ άaŜƭŘƛƴƎΣ ǿŀŀǊǎŎƘǳǿƛƴƎΣ ŀƭŀǊƳ Ŝƴ 

ōƭǳǎǎŜƴέ 

MG en HG: Ieder logiesverstrekkend bedrijf moet beschikken over inrichtingen voor 

melding, waarschuwing, alarm en blussen. 

De melding van ontdekking of verklikking van brand moet terstond aan de brandweer 

kunnen worden doorgegeven langs de tussenkomst van de onthaaldienst. Iedere kamer 

beschikt over een rechtstreekse verbinding met de onthaaldienst. 

¶ Artikel 3.7.: verwijzing naar NBN S 21-нлнΣ ǇŀǊŀƎǊŀŀŦ сΦсΦпΦо ά!ƭƎŜƳŜƴŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǎŎƘŜ 

brandmeƭŘƛƴƎέ 

MG: Ieder middelhoog gebouw dat over tenminste twintig kamers en/of 

verblijfsgelegenheid voor tenminste 50 personen beschikt moet uitgerust worden met een 

algemene automatische brandmeldingsinstallatie. 

HG: Ieder HG moet met een dergelijke installatie uitgerust worden. 

NBN S 21-100: Opvatting van installaties voor automatische brandmelding 

¶ In annex 3 van deze norm wordt voor logiesverstrekkende bedrijven in het Vlaamse Gewest 

en voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie van de regio Brussel Hoofdstad verwezen 

naar het Besluit Vlaams Gewest voor logiesverstrekkende bedrijven (de oude versie nog van 

1988) en naar bovenstaande norm NBN S 21-205. 
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NBN CEN/TS 54-14: Fire detection and fire alarm systems ς Guidelines voor planning, design, 

installation, commissioning, use and maintenance. 

¶ In premises protected by automatic fire detection systems, the division of the premises into 

detection zones should comply with all the following: 

a) ... 

b) Where the zone includes more than 5 rooms, then either an indication of the room 

should be given at the control and indicating equipment or remote indicator lamps 

should be installed outside each door to indicate the room in which a detector has 

operated. 

c) ... 

Niet limitatieve lijst van normen: 

Uitgebreide informatie over normalisatie: http://www.previnor.be 

NBN S 21-100 (1986) + 5 addenda: Opvattingen van installaties voor automatische brandmelding 

NBN CEN TS 54-14 (2004): Brandmeld en brandalarmstelsels ς Deel 14: Richtlijnen voor het plannen, 

ontwerpen, installeren, in bedrijf stellen, gebruiken en onderhoud (vervangt NBN S 21-100 niet). 

NBN EN 14604 (2005)/AC 2008: Rookmelders 

NBN EN 54-1 tot 13: Automatische brandmeldinstallaties 

Buitenland: 

Verenigde Staten ς NFPA Life Safety Code 

Comment on 29.3.4.2 Notification: 

ά¢ƘŜ ǎƳƻƪŜ ŀƭŀǊƳǎ ƛƴǎǘŀƭƭŜŘ ƛƴ ǎƭŜŜǇƛƴƎ ǊƻƻƳǎ ŀǊŜ ǳǎǳŀƭƭȅ ǎƛƴƎƭŜ-station alarms that are provided for 

the sole purpose of notifying the occupants of the presence of smoke within that room. Thus, the 

alarms are not a part of a required automatic detection system and are not required to initiate the 

building alarm system. The Code, in fact, prohibits guest room smoke alarms from activating the 

system to prevent numerous activations that could pose a nuisance alarm problem in hotels. Smoke 

alarms are available that annunciate at a central point, alert the occupants of the room, and notify 

ƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘ ƻŦ ŀ ǇǊƻōƭŜƳ ƛƴ ǘƘŀǘ ǊƻƻƳ ǿƛǘƘƻǳǘ ǎƻǳƴŘƛƴƎ ŀƴ ŀƭŀǊƳ ǘƘǊƻǳƎƘƻǳǘ ǘƘŜ ōǳƛƭŘƛƴƎΦέ 

Belangrijke opmerking:  Ook na raadpleging van de verschillende wettelijke en normatieve 

documenten kon niet op eenduidige wijze worden vastgelegd in welke situaties er detectie moet 

aanwezig zijn en hoe deze moet worden uitgevoerd (dan vooral bij verbouwing van bestaande 

hotelaccommodaties waar geen sprake is van een algemene automatische branddetectie). Daarom 

werd beslist drie niveaus van detectie vast te leggen en deze te respectievelijk te koppelen aan 

bijlage 3,4 en 5 van het besluit voor logiesverstrekkende bedrijven. Deze bepalingen vormen 

minimumvereisten waaraan logiesverstrekkende bedrijven dienen te voldoen: 

¶ Bijlage 3: Alle evacuatiewegen zijn uitgerust met detectoren 

http://www.previnor.be/
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¶ Bijlage 4: Het gebouw is uitgerust met een detectie in de verhuureenheden, de 

evacuatiewegen, de technische lokalen, de bureaus, de lokalen die voor het publiek 

toegankelijk zijn, de keukens, de bergruimte die deel uitmaken van het toeristisch logies 

¶ Bijlage 5: Het gebouw is uitgerust met een detectie type totale bewaking 

Voorlopig wordt niet verder in detail bekeken waaraan deze drie niveaus dienen te voldoen. 

3.2 Waarschuwing, melding en alarm  
Waarschuwing = stil alarm gericht aan een beperkt aantal personen om hen op te roepen te 

handelen. 

Melding= verwittigen van de brandweer 

Alarm = bevel tot ontruiming 

Binnenland: 

Basisnormen: 

De basisnormen bevatten (nog) geen wettelijke voorschriften inzake waarschuwing, melding en 

alarm in geval van brand. Evenwel zijn er toch een aantal algemene bepalingen die ook in de 

basisnormen zijn terug te vinden, de artikels die hierover een uitspraak doen zijn hieronder 

weergegeven. 

¶ Artikel 6.8.4: Waarschuwing en alarm 

LG, MG en HG: De waarschuwings- en alarmseinen of ςberichten kunnen door alle 

betrokken personen opgevangen worden en mogen niet onder elkaar noch met andere 

seinen kunnen worden verward. Hun elektrische kringen verschillen van elkaar. 

ARAB en het KB van 17 juni 1997 betreffende veiligheids- en 

gezondheidssignalering op het werk: 

Naast de basisnormen die vrij beperkte eisen stellen aan de uitvoering van waarschuwing en alarm 

zijn er op federaal niveau ook de twee hierboven vermelde documenten. 

¶ Artikel 52.10 van het  ARAB: De werkgever moet waarschuwings- en alarmmiddelen 

aanbrengen: 

o Als hij ten minste 50 werknemers tewerkstelt in eenzelfde gebouw of in 

verscheidene naburige gebouwen die een geheel vormen. 

o Als het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat hij bezet, een lokaal van de 

eerste groep omvat. 

o Als hij verscheidene verdiepingen van een gebouw bezet. 

¶  Juni Bijlage 7 van het KB van 1997: Voorschriften inzake de akoestische signalen 

o Inrinsieke kenmerken:  

Á Een akoestisch signaal moet: 

Een geluidsniveau hebben dat duidelijk hoger is dan het niveau van het 

omgevingslawaai, zodat het goed hoorbaar is, doch niet te luid of pijnlijk 

voor de oren. 
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Gemakkelijk herkenbaar zijn, ondermeer rekening houdend met de duur van 

de impulsen en met het interval tussen impulsen en groepen van impulsen, 

en gemakkelijk te onderscheiden zijn van een ander geluidssignaal en 

andere omgevingsgeluiden. 

Á Wanneer een voorziening een akoestisch signaal met variabele en vaste 

frequentie kan uitzenden, moet de variabele frequentie worden gebruikt om 

ten opzichte van de vaste frequentie aan te geven dat het gaat om een 

situatie die een groter gevaar inhoudt of waarbij de gewenste of verplichte 

interventie of actie met grotere spoed moet worden uitgevoerd. 

o Te gebruiken code: 

Á Het geluid van een ontruimingssignaal moet continu zijn. 

Het BVG betreffende brandveiligheidsnormen voor toeristische logies: 

Bijlage 3:  

¶ Artikel 7.6.1: Melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen 

Alle inrichtingen zijn uitgerust met een installatie voor melding, waarschuwing, alarm en 

brandbestrijding. De exploitant raadpleegt de bevoegde brandweerdienst voor het bepalen 

van die uitrusting. 

Bijlage 4: 

¶ Artikel 7.6.1: Melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen 

Alle inrichtingen zijn uitgerust met installaties voor melding, waarschuwing, alarm en 

brandbestrijding. De exploitant raadpleegt de bevoegde brandweerdienst voor het bepalen 

van die uitrusting. 

¶ Artikel 7.6.2: Brandmelding 

Ieder toestel dat de verbinding tot stand kan brengen door menselijke interventie, is 

ǾƻƻǊȊƛŜƴ Ǿŀƴ ŜŜƴ ōŜǊƛŎƘǘ ƻǾŜǊ ȊƛƧƴ ōŜǎǘŜƳƳƛƴƎ Ŝƴ ƎŜōǊǳƛƪǎŀŀƴǿƛƧȊƛƴƎΧ 

¶ Artikel  7.6.3: Waarschuwing en alarm 

De waarschuwings- en alarmseinen of ςberichten kunnen door alle betrokken personen 

opgevangen worden en mogen niet met elkaar noch met andere seinen kunnen worden 

verward. 

In de inrichtingen van categorie 3 (HG) veroorzaakt de inwerkingtreding van het alarm de 

achtereenvolgende terugkeer van de liftkooien van de niet-prioritaire liften naar het 

evacuatieniveau en het stopzetten op dat niveau. 

Bijlage 5: 

Bijlage 5 bevat geen specifieke bepalingen die het voorzien van een installatie voor melding, 

waarschuwing of alarm verplicht stellen, wel wordt in artikel 5.2  een algemene automatische 

branddetectie verplicht gesteld in dergelijke gebouwen waardoor op gebied van waarschuwing de 

nodige voorzieningen aanwezig zijn. 
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NBN S 21-205: 

Deze norm voor hotels en gelijkaardige inrichtingen bevat een aantal zeer expliciet eisen voor de 

uitvoering van waarschuwing, melding en alarm. 

¶ Artikel 1.6.2.1: Elke inrichting moet beschikken over toestellen voor brandmelding, 

waarschuwing, alarm en blussen (idem artikel 2.6.5.1 & 6.6.1) 

¶ Artikel 1.6.2.3: De melding van de ontdekking van een brand moet terstond aan de 

brandweer kunnen worden doorgegeven door een blijvend op het openbaar net 

aangesloten telefoontoestel. Het te vormen oproepnummer is op het toestel aangeduid. 

¶ Artikel 1.6.2.4: De waarschuwingsseinen en ςberichten moeten door alle personen kunnen 

opgevangen worden die bij een begin van brand moeten verwittigd worden (idem artikel 

2.6.5.4 & 6.6.4.1). 

¶ Artikel 1.6.2.5: De alarmseinen en ςberichten die de ontruiming van de inrichting bevelen 

moeten zodanig zijn opgevat dat: deze seinen door alle aanwezigen kunnen waargenomen 

worden en ze met geen andere seinen of berichten kunnen worden verward (idem artikel 

2.6.5.4 & 6.6.4.2). 

¶ Artikel 2.6.5.3: (toevoeging aan artikel 1.6.2.3): Ieder compartiment beschikt over 

rechtstreekse verbinding met de onthaaldienst. Er is tenminste één verbinding beschikbaar 

per 20 kamers. 

¶ Artikel 3.7.1: Ieder MG dat over tenminste 20 kamers en/of verblijfsgelegenheid voor 

tenminste 50 personen beschikt moet uitgerust worden met een algemene automatische 

brandmeldingsinstallatie. 

¶ Artikel 3.7.2: Ieder HG moet met een dergelijke installatie uitgerust worden. 

Niet limitatieve lijst van normen: 

- 

Buitenland: 

Omdat in ons land nog weinig ervaring is op gebied van effectiviteit  van alternatieve vormen van 

alarmering, werden een aantal publicaties en normen geraadpleegd die daar wel een uitspraak over 

doen, in het National Institute for standards and technology werd in het bijzonder uitgebreid 

onderzoek verricht aangaande dit onderwerp. 

Verenigde Staten ς NFPA Life Safety Code 

Audible alarm notification appliances shall be of such character and so distributed as to be 

effectively heard above the average ambient sound level that exists under normal conditions of 

occupancy. The provision of sufficient devices is extremely important in hotels and apartment 

buildings.  

In new hotels, it has become common to install alarm indicators within each guest room to meet the 

audibility requirements of NFPA 72. 
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National Institute for standards and technology ς alarms for the hearing-

impaired 
The 55 and 70 dB intensities simulated alarm levels which could be expected at the head of the bed 

if the alarm were installed in a bedroom corridor with the bedroom door closed (55 dB) or open (70 

dB) at the time of alarm activation. 

The 85 dB intensity represented calculated alarm intensity if the smoke detector were located in het 

bedroom itself. The 70 and 85 dB levels awakened all 20 subjects associated with these two groups. 

But only 30 per cent of the subjects in the 55 dB group woke up.  

The hearing-impaired have begun to use visual and vibrotactile alarm signals as wakening devices. 

The most meaningful measure, given the nature of the task, is the illuminance, or lumen/m² at the 

eye of the sleeping person. 

The flash illuminance for each strobe at testing distances of 1,8/2,4/3,0 and 3,6 metres. It is 

noteworthy that the illuminance does not fall off by the square of the distance. 

Table 10: Illuminance strobe alarms 

Illuminance [lm/m²]  

Distance Industrial Strobe Household Strobe 

1,82 metres 3,19 1,70 

2,43 metres 3,31 1,60 

3,00 metres 3,33 1,51 

3,63 metres 3,32 0,52 ?? 

 

Lƴ ǘƘƛǎ ŎŀǎŜ ΨŘŜŀŦΩ ǿŀǎ ŘŜŦƛƴŜŘ ŀǎ ƘŀǾƛƴƎ ŀ тр Ř. ƻǊ ƎǊŜŀǘŜǊ ŀƛǊ ŎƻƴŘǳǘƛƻƴ ǘƘǊŜǎƘƻƭŘ ƛƴ ǘƘŜ ōŜǘǘŜǊ ŜŀǊ 

at 400, 1000, 2000 or 4000 Hz. During installation, the light source was mounted above and within 3 

ƳŜǘǊŜǎ ƻŦ ǘƘŜ ǎƭŜŜǇŜǊΩǎ Ǉƛƭƭƻǿ ŦƻǊ ŀ ŘƛŦŦǳǎŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ƻŦ ƭƛƎƘǘ ǘƻ ǘƘŜ ǎǳōƧŜŎǘΣ ǊŜƎŀǊŘƭŜǎǎ ǘƻ ǿƘƛŎƘ 

side the head was facing when the flash activated. There was a large difference in the mean waking 

time between the household strobe and the industrial strobe on the one hand and the incandescent 

units on the other. 

It is not likely that simply locating a strobe beside each sounder will give full coverage. Consideration 

is required of particular room layouts, the directions in which people are likely to face and the 

presence of fixtures, fittings and furniture within rooms. Frequencies of 5 Hz and above are to be 

avoided as the range of frequencies from 5 to 30 Hz is generally considered most likely to trigger a 

reaction. It is recommended by epilepsy organisations that strobes operate at a frequency of 2 to 4 

Hz and be synchronised so that the frequency is not increased in spaces with multiple units. 

There was no statistically significant waking and evacuation latency differences between the two 

strobes used in these experiments. For distances of 2 to 3 metres, the illuminance at the eye of the 

sleeping person was almost constant. Within that range, both devices were equally effective as 

waking stimuli, despite their difference in illuminance. 
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Belangrijke opmerking: het is uiteraard moeilijk om binnen een modelomgeving de verschillende 

hierboven opgesomde aspecten te evalueren. Daarom werd binnen het model brandveiligheid een 

zekere vereenvoudiging doorgevoerd. 

4 Maatregelen ter verbetering van de evacuatie  

4.1 Bereikbaarheid van het gebouw  
Het evacueren van personen met een beperking gebeurt in veel gevallen rechtstreeks via de gevel of 

via wachtzones op de verschillende verdiepingen van het gebouw van waaruit de persoon dan kan 

geëvacueerd worden. In dergelijke gevallen is de bereikbaarheid, hetzij van de gevel, hetzij van de 

veilige wachtzone van essentieel belang. Daarom werden een aantal van deze maatregelen ook 

geïnventariseerd binnen de bestaande wet- en normgeving. 

Binnenland: 

Basisnormen: 

¶ Artikel 1.1: De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer, volgens de 

volgende leidraad: 

LG: Voor de gebouwen met één bouwlaag moeten de voertuigen van de brandweer ten 

minste tot op 60 meter van een gevel van het gebouw kunnen naderen. 

Voor de gebouwen met meer dan één bouwlaag moeten de voertuigen van de brandweer 

ten minste in één punt een gevel kunnen bereiken die op herkenbare plaatsen toegang geeft 

tot iedere bouwlaag. 

Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en een 

opstelplaats: 

o Ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg 

o Ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare 

weg en die de volgende karakteristieken vertoont: 

Á Minimale vrije breedte van 4 meter 

Á Minimale draaicirkel met draaistraal 11 meter aan de binnenkant en 15 

meter aan de buitenkant 

Á Minimale vrije hoogte van 4 meter 

Á Maximale helling van 6% 

Á Draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een 

maximale asbelasting van 13 ton er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer 

ze het terrein vervormen.  

MG en HG: Het gebouw is voordurend bereikbaar voor autovoertuigen. Daartoe moeten de 

voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en een opstelplaats. 

o Ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg 

o Ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare 

weg en die de volgende kenmerken vertoont: 

Á Minimale vrije breedte van 4 meter; zij bedraagt 8 meter indien de 

toegangsweg doodloopt 
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Á Minimale draaicirkel met draaistraal 11 meter aan de binnenkant en 15 

meter aan de buitenkant 

Á Minimale vrije hoogte van 4 meter 

Á Maximale helling van 6% 

Á Draagvermogen derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een 

maximale asbelasting van 13 ton er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer 

ze het terrein vervormen. 

Á Mogelijkheid tegelijkertijd 3 autovoertuigen van 15 ton te dragen 

Á De afstand vanaf de rand van de weg tot aan het vlak van de gevel bedraagt 

tussen 4 m en 10 meter 

¶ Artikel 1.2: Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere 

dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de 

veiligheid van de gebruikers, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen. 

¶ Artikel 6.1.5: Liften met prioritaire oproep 

HG: Elk compartiment en elk niveau dat uitgerust is met een lift, met uitzondering eventueel 

van het technische compartiment van het hogere niveau, wordt aangedaan door een lift met 

prioritaire oproep die hem verbindt met een evacuatieniveau dat gemakkelijk bereikbaar is 

voor de brandweerdiensten. Aan deze voorwaarde is voldaan: 

o Ofwel door een lift die dat evacuatieniveau en alle bovengelegen niveaus aandoet. 

o Ofwel door meerdere liften die elk dit evacuatieniveau en een deel van de 

bovengelegen niveaus aandoen, als het geheel van de liften met prioritaire oproep 

de toegang tot alle compartimenten van het gebouw toelaat. 

De hefhoogte van een lift met prioritaire oproep wordt afgelegd in maximum 60 seconden. 

De minimale afmetingen van de liftcabine zijn 1,1 meter x 1,4 meter 

De schachtdeuren openen en sluiten automatisch, en hebben een nuttige breedte van ten 

minste 0,80 meter. 

Verder bevatten de basisnormen ook voorschriften voor de uitvoering van de brandbestrijdings-

middelen, het precieze aantal is telkens te bepalen in functie van de aard en de omvang van het 

brandgevaar. 

¶ Draagbare of mobiele snelblussers 

¶ Muurhaspels met axiale voeding, muurhydranten 

¶ Ondergrondse en bovengrondse hydranten 

Buitenland: 

BS 5588-5 (2004): Fire precautions in the design, Construction and use of 

buildings ς part 5: Acces and facilities for fire-fighting 

Hoewel deze norm verschillende interessante artikels bevat inzake brandbestrijding van gebouwen 

met ondermeer mŜǘ ǊƛŎƘǘƭƛƧƴŜƴ ǾƻƻǊ ŘŜ ǳƛǘǾƻŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ άŦƛǊŜŦƛƎƘǘƛƴƎ ǎƘŀŦǘǎέΣ ŘŜ ǇƭŀŀǘǎƛƴƎ Ǿŀƴ 

stijgleidingen voor brandbestrijding, ŘŜ ǳƛǘǾƻŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ōǊŀƴŘǿŜŜǊƭƛŦǘŜƴΣΧ ǿŜǊŘ ƳŜǘ ŘŜȊŜ ƴƻǊƳ 

slechts in zeer beperkte mate rekening gehouden in het model brandveiligheid. Dit had twee 

oorzaken, het modelmatig vertalen van de inhoud van deze norm bleek moeilijk en binnen de 
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voorziene tijd ook geen prioriteit. De artikels die zijn opgenomen in de basisnormen werden zijn wel 

modelmatig terug te vinden in het model. 

4.2 Bezetting  
De bezetting is het aantal personen dat kan verwacht worden in een gebouw onder normale 

gebruiksomstandigheden. Ook hier geeft de wetgeving een aantal algemene richtwaarden die echter 

met de nodige omzichtigheid moeten gebruikt worden. 

Binnenland: 

Basisnormen: 

Voor de bepaling van het aantal gebruikers van een compartiment bevatten de basisnormen een 

aantal formules die opgenomen zijn in Bijlage 1 ς artikel 1.6.2: 

¶ Aantal gebruikers np van een compartiment: 

o Stel S de oppervlakte van een compartiment uitgedrukt in m² 

o {ǘŜƭ {έ ŘŜ ƻǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ Ǿŀƴ ŜŜƴ ŎƻƳǇŀǊǘƛƳŜƴǘǎƎŜŘŜŜƭǘŜ ǿŀŀǊǾŀƴ ƘŜǘ ŀŀƴǘŀƭ 

gebruikers nauwkeurig kan bepaald worden op basis van het vast meubilair, 

uitgedrukt in m² 

o {Ω Ґ { ς {έΣ ǳƛǘƎŜŘǊǳƪǘ ƛƴ Ƴч 

o np = het aantal gebruikers van een compartiment 

o nr = het aantal gebruikers van een compartiment dat nauwkeurig kan bepaald 

worden op basis van het vast meubilair. 

¶ Voor gebouwen zoals bedoeld in de bijlagen 2,3 en 4 wordt de waarde van np conventioneel 

als volgt bepaald: 

o Voor lokalen niet toegankelijk voor publiek wordt het aantal gebruikers np ten 

minste gelijk gesteld aan S/10 

o Voor lokalen toegankelijk voor publiek wordt het aantal gebruikers np ten minste 

gelijk gesteld aan S/3. 

¶ Indien het aantal gebruikers nr van een compartimentsgedeelte nauwkeurig kan bepaald 

worden op basis van het vast meubilair, dan is: 

o np Ґ ƴǊ Ҍ {Ωκмл ǾƻƻǊ ƭƻƪŀƭŜƴ ƴƛŜǘ ǘƻŜƎŀƴƪŜƭƛƧƪ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ǇǳōƭƛŜƪ 

o np Ґ ƴǊ Ҍ {Ωκо ǾƻƻǊ ƭƻƪŀƭŜƴ ǘƻŜƎŀƴƪŜƭƛƧƪ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ǇǳōƭƛŜƪ 

¶ artikel 1.6.1 bevat de definitie van de oppervlakte S van een compartiment: horizontale 

bruto- oppervlakte zonder enige aftrek gemeten tussen de binnenvlakken der 

compartimentswanden. 

Gemeentelijke verordeningen: 

In bepaalde gevallen kunnen de gemeentelijke verordeningen bijkomende veronderstellingen maken 

over de bezetting van de lokalen voor het bepalen van het minimale aantal uitgangen en de 

dimensionering van deze uitgangen. Zo werd tijdens de gebruikerscommisie melding gemaakt van 

gemeentelijke politieverordeningen waarin voor publiek toegankelijke inrichtingen zoals cafés, 

feestzalen, disŎƻǘƘŜƪŜƴΣΧ Ǿŀŀƪ ƘƻƎŜǊŜ ōŜȊŜǘǘƛƴƎǎƎǊŀŘŜƴ ƎŜƘŀƴǘŜŜǊŘ ǿƻǊŘŜƴΣ ŘƛŜ ōŜǘŜǊ ŀŀƴǎƭǳƛǘŜƴ 

bij de werkgelijkheid. 
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¶ Eén persoon per m² bruto vloeroppervlakte 

¶ 1,4 personen per m² netto vloeroppervlakte, wat dus neerkomt op meer dan 1 persoon per 

m². 

Voor het dimensioneren van de evacuatiewegen wordt enkel met de bezetting binnen het 

compartiment/de verdieping gewerkt. 

Buitenland: 

BS 9999: Code of practice for fire safety in the design, management and use of 

buildings 

Artikel 17.2 Number of occupants: 

A realistic estimate should be made of the maximum occupancy associated with the intended use of 

the building, taking into account that a proportion of people have some form of disability. The 

occupant capacity of a room, storey, building or part of a building is either. 

¶ The maximum number of persons it is designed to hold 

¶ The number calculated by dividing the area* of room or storey(s) [m²] by the appropriate 

floor space factor [m² per person] ς FSF such as those given in the table below. 

The capacity of the stairs should not be used as a basis for determining the occupancy capacity of a 

room, as this might result in an estimated occupancy that could not be controlled in the event of an 

emergency. 

bƻǘŜϝΥ ά!ǊŜŀέ ŜȄŎƭǳŘŜǎ ǎǘŀƛǊ ŜƴŎƭƻǎǳǊŜǎΣ ƭƛŦǘǎΣ ǎŀƴƛǘŀǊȅ ŀŎŎƻƳƳƻŘŀǘƛƻƴ ŀƴŘ ŀƴȅ ƻther fixed part of the building 

structure, but includes such features as counters, bars, seating and display units. 

Note: The factors given in the table below are only typical and higher or lower factors might be more 

appropriate depending on the circumstances of the intended use and nature of the occupants. 

Belangrijke Opmerking: Uit bovenstaande mag blijken dat het vastleggen van een besetting voor 

een bepaald gebouw sterk afhankelijk is van de omstandigheden en het verwachte gebruik van de 

ruimten. Daaorm zal bij het te onwikkelen brandveiligheidsmodel gewerkt worden met een 

bezetting per type dienst. Dit moet eventuele aanpassingen aan de bezetting in de toekomst 

toelaten. 
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Table 11: BS 9999 ς Examples of typical floor space factors 

Occupancy FSF [m²] Occupancy FSF [m²] 

Administration office 5.0 Individual seating 0.4 

Amusement arcade 0.5 Indoor games/training rooms in schools 10.0 

Archive/library reading area 5.0 Kitchen 7.0 

Art gallery 5.0 Licensed betting office (public area) 1.0 

Assembly hall 0.5 Lobbies 2.0 

Banking hall 3.0 Lounge 1.0 

Bar 0.3 Machine/printing room 10.0 

Bazaar 2.0 Mechanical plant room 30.0 

Bench seating 0.4 Meeting room 1.0 

Billiards or snooker room 10.0 Museum 5.0 

Bingo hall 0.5 Office (closed-plan or less than 60 m²) 8.0 

Bowling alley 10.0 Office (open-plan or exceeding 60 m²) 5.0 

Business centre 7.0 Queuing area 0.5 

Car park (per parking space) 2.0 Reading or writing room (seated) 2.0 

Classroom 2.0 Reading room (standing) 1.0 

Club 0.5 Reception area 2.0 

Committee room 1.0 Restaurant 1.0 

Common room 1.0 Shop 2.0 

Computer room 7.0 Showrooms 7.0 

Conference room 1.0 Skating rink 2.0 

Crush hall 0.5 Space with loose seating 0.75 

Dance area 0.5 Space with loose tables 1.0 

Deposit/strong room 30.0 Stadia and grandstands 0.6 

Design studio/drafting office 7.0 Staff room 1.0 

Dining room and canteens 1.0 Storage and warehousing 30.0 

Dining room with loose tables 1.0 Studio (radio, television, film, recording) 1.5 

Dormitory 5.0 Teaching laboratories 3.0 

Exhibition areas 1.5 Venue for pop concerts 0.5 

Factory production area 5.0 ²ŀƛǘƛƴƎ ŀǊŜŀκǾƛǎƛǘƻǊǎΩ ƭƻǳƴƎŜ 2.0 

Filling room/store 10.0 Waiting room 2.0 

Foyer in theatres and cinemas 0.3 Workshop 5.0 

Gymnasium ς open plan 0.6   
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4.3 Verbinding met de evacuatieweg  
De evacuatie van een gebouw of compartiment dient aan een aantal eisen te voldoen, in de eerste 

plaats dienen er een voldoende aantal vluchtwegen voorzien te worden anderzijds moeten die 

vluchtwegen aan een aantal essentiële eisen voldoen. We beschouwen hier enkel de bepalingen die 

van toepassing zijn op evacuatiewegen boven het laagste evacuatieniveau. Enkel die artikels werden 

weerhouden die van belang zijn voor het uit te werken brandveiligheidsmodel, aangezien atria, 

parkings en technische lokalen hier in eerste instantie geen onderdeel van uitmaken, werd hiermee 

dan ook geen rekening gehouden. Verder werd ook enkel rekening gehouden met artikels die 

relevant kunnen zijn voor logiesverstrekkende bedrijven. Hieronder volgt een overzicht van deze 

wettelijke bepalingen.  

Binnenland: 

Basisnormen: 

¶ Artikel 2.2.1: Aantal uitgangen. 

LG: Elk Compartiment heeft minimum: 

o Eén uitgang indien de maximale bezetting minder dan 100 personen bedraagt 

o Twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen 

bedraagt 

o 2 + n uitgangen waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan het quotiënt van de 

deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 

500 of meer dan 500 personen bedraagt. 

MG: Elk compartiment heeft minimum: 

o Eén uitgang indien de gebruikers zonder door het trappenhuis te moeten gaan een 

gevelopening, toegankelijk voor de laddervoertuigen van de brandweer kunnen 

bereiken of indien zulke opening niet bestaat, een terras toegankelijk voor de ladders 

van de brandweer kunnen bereiken. Het terras met een voldoende grote oppervlakte ter 

evacuatie van de gebruikers van het compartiment, heeft een vloer REI 60 en een 

gevelelement E 60 of een leuning die 1 meter teruggetrokken is ten opzichte van de 

gevel. 

o Twee uitgangen indien de bezetting 50 of meer dan 50 en minder dan 500 personen 

bedraagt. 

o 2 + n uitgangen waarbij n het geheel getal is onmiddellijk gorter dan het quotiënt van de 

deling van de maximale bezetting van het compartiment door 1000, indien de bezetting 

500 of meer dan 500 personen bedraagt. 

HG: Elk compartiment heeft minimum: 

o Twee uitgangen 

o 2 + n uitgangen waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan het quotiënt van de 

deling van de maximale bezetting van het compartiment door 1000, indien de bezetting 

500 of meer dan 500 personen bedraagt. 
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Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de 

bezetting en de configuratie van de lokalen. 

Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de 

compartimenten. 

¶ Artikel 2.2.2: De uitgangen  

LG, MG & HG: De uitgangen zijn gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. 

Voor de compartimenten die niet op een evacuatieniveau gelegen zijn, zijn de uitgangen met 

het evacuatieniveau verbonden door middel van trappen binnen of buiten het gebouw 

gelegen. 

Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij over een 

evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van 4.4/ 4.4.2/ 4.4.2 

¶ Artikel 4.2.2.3: Binnentrappenhuizen ς opvatting 

LG: Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen het compartiment en het trappenhuis 

verzekerd door een deur EI1 30. 

MG: Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen de evacuatieweg en het trappenhuis 

verzekerd door een zelfsluitende deur met EI1 30 die toegang geeft tot een overloop in het 

trappenhuis. 

HG: Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen de evacuatiewegen het trappenhuis 

ǾŜǊȊŜƪŜǊŘ ŘƻƻǊ ŜŜƴ ǎŀǎ ƳŜǘ ǾƻƭƎŜƴŘŜ ƪŜƴƳŜǊƪŜƴΧ ΧƻǇ Ŝen evacuatieniveau kan dit sas 

vervangen worden door een zelfsluitende deur met EI1 60 en met de kenmerken der 

voorvermelde sasdeuren. 

¶ Artikel 4.4.1.1: Evacuatiewegen en vluchtterrassen ς algemene voorschriften 

LG, MG & HG: Geen enkel punt van een compartiment mag zich verder bevinden dan: 

Voor lokalen met uitsluitend dagbezetting: 30 meter van de evacuatieweg die de trappen of 

uitgangen verbindt, 45 meter van de toegang tot de dichtstbijzijnde trap of uitgang en 80 

meter van de toegang tot een tweede trap of uitgang. 

Voor lokalen of geheel van lokalen met nachtbezetting: 20 meter van de evacuatieweg die 

de trappen en of uitgangen verbindt, 30 meter van de toegang tot de dichtstbijzijnde trap of 

uitgang en 60 meter van de toegang tot een tweede trap of uitgang. 

De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 meter bedragen. 

LG: In een compartiment gaat de verbinding tussen en naar de trappen via evacuatiewegen 

of over vluchtterrassen. 

¶ Artikel 4.4.1.2: Evacuatiewegen en vluchtterrassen ς algemene voorschriften 

LG, MG & HG: De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment. De in open 

lucht af te leggen weg speelt geen rol bij het berekenen van deze afstanden. De deuren op 

deze wegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren. 

¶ Artikel 4.4.2: Evacuatiewegen en vluchtterrassen ς op een evacuatieniveau 

LG: - 

MG: De deuren van de lokalen die op deze weg uitgeven zijn zelfsluitend en hebben EI1 30. 

HG: De deuren van de lokalen die op deze weg uitgeven zijn zelfsluitend en hebben EI1 60. 

¶ Artikel 4.4.3: Evacuatiewegen en vluchtterrassen ς op een bouwlaag die geen 

evacuatieniveau is 

LG: - 
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MG & HG: In een compartiment gaat de verbinding tussen en naar de trappenhuizen via 

evacuatiewegen of over vluchtterrassen. Deze wegen mogen niet doorheen trappenhuizen 

noch doorheen hun sassen lopen. 

De af te leggen weg tussen de trappenhuistoegangen is groter dan 10 meter en kleiner dan 

60 meter. 

De verticale binnenwanden van de evacuatiewegen hebben EI 30 en de toegangsdeuren tot 

deze wegen EI1 30. 

¶ Artikel 5.3.2: Zalen ς constructie 

LG: De wanden die deze lokalen of geheel van lokalen vormen, voldoen niet alleen aan de 

reglementaire voorschriften die op deze ruimten van toepassing zijn, maar hebben 

bovendien dezelfde brandweerstand als de wanden van een compartiment. Elke doorgang in 

de verticale wanden is afgesloten door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur EI1 

30. Deze deuren draaien open in de vluchtzin. 

MG: De wanden die deze lokalen of geheel van lokalen vormen hebben EI 60. Elke doorgang 

in de verticale wanden is afgesloten door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur EI1 

30. Deze deuren draaien open in de vluchtzin. 

HG: De wanden die deze lokalen of geheel van lokalen vormen hebben EI 120. Elke doorgang 

in de verticale wanden is afgesloten door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur EI1 

60; hetzij door een sas van minimum 2m²dat begrensd wordt door wanden EI 120 en door 

zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren EI1 30. Deze deuren draaien open in de 

vluchtrichting. 

¶ Artikel 5.5: Collectieve keukens 

LG: De collectieve keukens, eventueel met inbegrip van het restaurant, worden van de 

andere bouwdelen gescheiden door wanden EI 60. Elke doorgang wordt afgesloten door een 

zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur EI1 30. Deze deuren draaien in de vluchtrichting 

van de keuken. 

MG: De collectieve keukens, eventueel met inbegrip van het restaurant, worden van de 

andere bouwdelen gescheiden door wanden EI 60. Elke doorgang tussen die lokalen en de 

rest van het gebouw wordt afgesloten door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur. 

Deze deuren draaien in de vluchtrichting van de keuken. 

HG: De collectieve keukens, eventueel met inbegrip van het restaurant, worden van de 

andere bouwdelen gescheiden door wanden EI 120. Elke doorgang naar de rest van het 

gebouw wordt afgesloten hetzij door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur EI160, 

hetzij door een sas van minimum 2 m² dat begrensd wordt door wanden EI 120 en door 

zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren EI1 30. Deze deuren draaien in de 

vluchtrichting van de keuken. 

Belangrijke opmerking: Uit het bovenstaande blijkt alvast dat een aantal van de artikel in het model 

ōǊŀƴŘǾŜƛƭƛƎƘŜƛŘ ƳƻŜƛƭƛƧƪ ȊǳƭƭŜƴ ǘŜ ŎƻƴǘǊƻƭŜǊŜƴ ȊƛƧƴΥ IŜǘ ŦŜƛǘ Řŀǘ άŘŜ ŀŦ ǘŜ ƭŜƎƎŜƴ ǿŜƎ ǘǳǎǎŜƴ ŘŜ 

ǘǊŀǇǇŜƴƘǳƛǎǘƻŜƎŀƴƎŜƴ ƎǊƻǘŜǊ Řŀƴ мл ƳŜǘŜǊ Ŝƴ ƪƭŜƛƴŜǊ Řŀƴ сл ƳŜǘŜǊέ ƳƻŜǘ ȊƛƧƴΣ ƛǎ ƛƴ ŜŜƴ ƳƻŘŜƭ Řŀǘ 

gebaseerd is op routes, in eerste instantie moeilijk te controleren.  

Het BVG betreffende brandveiligheidsnormen voor toeristische logies: 

Bijlage 3:  
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¶ Artikel 3.1: 

De evacuatiewegen worden oordeelkundig verdeeld over het gebouw en moeten een snelle 

en gemakkelijke ontruiming van de personen toelaten. Ieder compartiment heeft minstens 

twee evacuatiemogelijkheden in geval van brand. De eerste evacuatiemogelijkheid bestaat 

uit de normale uitgang. Aanvaardbare oplossingen per verhuureenheid voor de tweede 

evacuatiemogelijkheid zijn: 

Voor LG: een tweede binnentrap, een buitentrap, een al of niet uitklapbare buitenladder, 

een opengaand raam, indien de vloer van de verhuureenheid zich lager bevindt dan 3 meter 

boven de begane grond. 

Voor MG & HG: een tweede binnentrap of een buitentrap. 

De af te leggen weg mag niet groter zijn dan 35 meter tot de eerste evacuatiemogelijkheid 

en 60 meter tot de tweede evacuatiemogelijkheid. De lengte van de doodlopende delen van 

de evacuatiewegen bedraagt niet meer dan 15 meter. 

Voor LG en MG mag eveneens van de ladders van de brandweer gebruik worden gemaakt 

als tweede evacuatiemogelijkheid. In dat geval moet aan alle onderstaande eisen voldaan 

zijn: 

o De inrichting moet uitgerust zijn met een algemene automatische branddetectie 

o Iedere verhuureenheid moet over een raamopening of een terras beschikken die 

bereikbaar is voor de ladders van de brandweer. Het raam moet een vlotte 

evacuatie toelaten 

o De toegangsdeur en de verticale binnenwanden van de verhuureenheid moeten 

minstens een brandwerendheid EI 30 bezitten. 

¶ Artikel 6.3: Restaurants en keukens, met uitzondering van huishoudelijke keukens. 

De keukens en de combinaties keuken-restaurant, uitgerust met kook-, braad-, bak- of 

frituurinstallaties, zijn begrensd door wanden die opgebouwd zijn in metselwerk of beton, of 

een brandwerendheid hebben van:  

EI 30 voor LG en EI 60 voor MG en HG.  

Deuren die erin aangebracht zijn, bezitten een brandwerendheid EI1 30 en zijn zelfsluitend of 

bij brand zelfsluitend. 

Bijlage 4: 

¶ Artikel 3.2: 

De evacuatiewegen worden oordeelkundig verdeeld over het gebouw en moeten een snelle 

en gemakkelijke ontruiming van de personen toelaten. Ieder compartiment heeft minstens 

twee evacuatiemogelijkheden in geval van brand. De eerste evacuatiemogelijkheid bestaat 

uit de normale uitgang. Aanvaardbare oplossingen voor de tweede evacuatiemogelijkheid 

zijn: 

Voor LG: een tweede binnentrap, een buitentrap, een al of niet uitklapbare ladder, een 

opengaand raam, als de vloer van de verhuureenheid zich lager dan 3 meter boven de 

begane grond bevindt. 

Voor MG en HG: een tweede binnentrap of een buitentrap. 

De af te leggen weg mag niet groter zijn dan 35 meter tot de eerste evacuatiemogelijkheid 

en 60 meter tot de tweede evacuatiemogelijkheid. De lengte van de doodlopende delen van 

de evacuatiewegen bedraagt niet meer dan 15 meter. 
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¶ Artikel 5.5.2: De binnenwanden van de evacuatiewegen 

LG: een brandweerstand EI 30. Als aan die eis niet wordt voldaan, wordt de inrichting 

uitgerust met een algemene automatische branddetectie. 

MG & HG: een brandweerstand EI 60 

¶ Artikel 6.3: Restaurants en keukens 

idem bijlage 3 

Bijlage 5:  

¶ Artikel 2.1: 

Ieder compartiment beschikt over minstens twee evacuatiemogelijkheden die 

beantwoorden aan de eisen van de basisnormen. 

Belangrijke opmerking: In tegenstelling tot de basisnormen wordt een evacuatie via de gevel en het 

BVG logiesverstrekkende bedrijven enkel in lage gebouwen als tweede vluchtweg toegelaten. Voor 

personen met beperkingen is evacuatie via de gevel echter vaak een interessant alternatief dat 

zowel in lage als middelhoge gebouwen kan worden toegepast. Dit zal dan ook zo weerhouden 

worden in het model brandveiligheid. 

Buitenland: 

In tegenstelling tot de federale basisnormen maken de meeste buitenlandse voorbeelden geen 

onderscheid tussen evacuatieweg en een verticale evacuatievoorziening zoals een trap, men stelt 

gewoon eisen aan de maximale afstand tot de uitgang. Anderzijds wordt in deze regelgeving ook 

vaak eisen opgelegd aan de rookdichtheid van deuren. 

BS 9999: code of practice for fire safety in the design, management and use of 

buildings 

Table 12: BS 9999 (Table 11) ς Minimum number of escape routes and exits from a room, tier or storey 

Maximum number of persons Minimum number of escape 
routes/exits 

60 1 

600 2 

> 600 3 

 

aŀȄƛƳǳƳ ΨǘǊŀǾŜƭ ŘƛǎǘŀƴŎŜΩΥ Actual distance a person needs to travel from any point within a building 

to the nearest storey exit, having regard to the layout of walls, partitions and fittings. 

Where exact travel distances are not known, direct distances should be taken as two thirds of the 

travel distance. 

Note: where premises contain provisions for the consumption of alcoholic beverages then a reduction in the 

travel distances of 25% might be advisable for those particular parts of the premises. 
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The travel distance should generally not exceed the value given in table 13 for the appropriate risk; 

however, if additional fire protection measures are provided the travel distance may be increased 

subject to certain limitations. These distances have been determined according to the risk profile. 

Table 13: BS 9999 (Table 12): Maximum travel distance when minimum fire protection measures are provided.  

Risk profile Travel distance, in metres (m) 

 Two-way travel One-way travel 

A1 65 26 

A2 55 22 

A3 45 18 

A4 Not applicable Not applicable 

B1 60 24 

B2 50 20 

B3 40 16 

B4 Not applicable Not applicable 

C1 27 13 

C2 18 9 

C3 14 7 

C4 Not applicable Not applicable 
* This is the maximum travel distance that is allowable when the minimum level of fire protection measures is 

provided. For example, the maximum length of one-way travel is 22 m for a category A2 risk according to table 

12. By fitting sprinklers, this risk is changed to A1, so the maximum length of one-way travel is increased to 26 

m. If additional fire protection measures are provided then the travel distance may be increased. 
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Tabel 14: Verbinding met de evacuatieweg ς vergelijkende tabel minimum aantal evacuatiemogelijkheden 

Minimum aantal uitgangen 

 Lage gebouwen 

 Basisnormen (BN) BVG ς Bijlage 3 BVG ς Bijlage 4 BVG ς Bijlage 5 

  Bestaand Nieuw Bestaand Nieuw 

0 ς 50 personen 1 2
* /**

 2
*/**

 + BN 2
*
 2 + BN 

50 ς 100 personen 1 2
* /**

 2
*/**

 + BN 2
*
 2 + BN 

100 ς 500 personen 2 2
* /**

 2
*/**  

+ BN 2
*
 2 + BN 

> 500 personen 2 + n 2
* /**

 2
*/**

 + BN 2
*
 2 + BN 

 * Twee wordt aangegeven als het minimum aantal evacuatiemogelijkheden. Een tweede vluchtweg mag 
bestaan uit een buitenladder, een opengaand raam, indien En ς E0 Җ о ƳŜǘŜǊ 

 ** Twee wordt aangegeven als het minimum aantal evacuatiemogelijkheden. Als tweede 

evacuatiemogelijkheid mag gebruik worden gemaakt van de ladders van de brandweer waarbij aan 

volgende eisen moet voldaan zijn: de inrichting moet uitgerust zijn met een algemene automatische 

branddetectie, iedere verhuureenheid moet beschikken over een raamopening bereikbaar voor de 

brandweer, deze opening moet een vlotte evacuatie toelaten. Brandweerstand verhuureenheden 

minimum EI 30. 

 Middelhoge gebouwen 

 Basisnormen (BN) BVG ς Bijlage 3 BVG ς Bijlage 4 BVG ς Bijlage 5 

  Bestaand Nieuw Bestaand Nieuw 

0 ς 50 personen 1* 2**  BN 2***  2 + BN 

50 ς 100 personen 2 2**  BN 2***  2 + BN 

100 ς 500 personen 2 2**  BN 2***  2 + BN 

> 500 personen 2 + n 2**  BN 2***  2 + BN 

 * Eén uitgang volstaat indien de gebruikers zonder door het trappenhuis te moeten gaan een gevelopening, 
toegankelijk voor de laddervoertuigen van de brandweer kunnen bereiken of indien zulke voorziening niet 
bestaat, een terras toegankelijk voor de ladders van de brandweer kunnen bereiken. Het terras moet een 
voldoende oppervlakte hebben en aan bepaalde uitvoeringsaspecten van gevelelement en terras moet 
voldaan zijn. 

 ** Twee wordt aangegeven als het minimum aantal evecautiemogelijkheden. Als tweede 
evacuatiemogelijkheid mag gebruik worden gemaakt van de ladders van de brandweer waarbij aan de 
volgende eisen moet voldaan zijn: de inrichting moet uitgerust zijn met een algemene automatische 
branddetectie, iedere verhuureenheid moet beschikken over een raamopening bereikbaar voor de 
brandweer, deze opening moet een vlotte evacuatie toelaten. Brandweerstand verhuureenheden 
minimum EI 30. 

 *** Twee wordt aangegeven als het minimum aantal evacuatiemogelijkheden. Als tweede 
evacuatiemogelijkheid mag gebruik worden gemaakt van een binnentrap of een buitentrap. 

 Hoge gebouwen 

 Basisnormen (BN) BVG ς Bijlage 3 BVG ς Bijlage 4 BVG ς Bijlage 5 

  Bestaand Nieuw Bestaand Nieuw 

0 - 50 personen 2 2* BN 2* BN 

50 ς 100 personen 2 2* BN 2* BN 

100 - 500 personen 2 2* BN 2* BN 

> 500 personen 2 + n 2* BN 2* BN 

 *  Twee wordt aangegeven als het minimum aantal evacuatiemogelijkheden. Als tweede 
evacuatiemogelijkheid mag gebruik worden gemaakt van een binnentrap of een buitentrap. 
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Table 15: Maximale afstand van vluchtwegen ς vergelijkende tabel 

Maximale afstanden van vluchtwegen [m] 

  Basisnormen 
(BN) 

BVG ς Bijlage 3 BVG ς 
Bijlage 4 

BVG ς 
Bijlage 5 

   Bestaand Nieuw Bestaand Nieuw 

Uitsluitend dagbezetting:      
 afstand tot de vluchtweg die de 

uitgangen of trappen verbindt 
30 _ BN _ BN 

 afstand tot de eerste 
evacuatiemogelijkheid 

45 35 35 35 BN 

 afstand tot de tweede 
evacuatiemogelijkheid 

80 60 60 60 BN 

Ook nachtbezetting      

 afstand tot de vluchtweg die de 
uitgangen of trappen verbindt 

20 _ BN _ BN 

 afstand tot de eerste 
evacuatiemogelijkheid 

30 35 BN 35 BN 

 afstand tot de tweede 
evacuatiemogelijkheid 

60 60 60 + BN 60 BN 

Doodlopende delen van 
evacuatiewegen 

15 15 BN 15 BN 

 

Belangrijke opmerking: uit de twee bovenstaande tabellen blijkt dat de basisnormen en het Besluit 

voor logiesverstrekkende bedrijven een enigszins verschillende benadering hebben voor het bepalen 

van het minimum aantal vluchtwegen en de maximale afstanden tot die vluchtwegen. De tabellen 

hierboven geven weer wat die eisen precies zijn. Door het verschil in benadering van beide 

documenten verhoogt de complexiteit bij de beoordeling van een situatie aangezien voor bepaalde 

logiesverstrekkende bedrijven enkel het Vlaamse Besluit van toepassing is, terwijl voor ander zowel 

het Besluit als de Basisnormen moeten gecontroleerd worden. Een afstemming van beide 

documenten lijkt nuttig. 
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4.4 Uitvoering van de evacuatieweg  

4.4.1 Algemene principes 
Behalve de artikels hierboven die informatie verschaffen over de verbinding met de evacuatieweg 

zijn er ook heel wat eisen van toepassing op de uitvoering van de evacuatiewegen zelf en de 

verschillende samenstellende onderdelen. Het gaat hier onder meer over de minimaal te voorziene 

afmetingen, de uitvoering van deuren, vluchtwegen, trappen en liften. De federale en regionale 

regelgeving brandveiligheid is vooral gebaseerd op de valide eindgebruiker, buitenlandse 

regelgeving houdt bij haar opstelling principieel vaker rekening met de personen met een beperking. 

Hieronder werd dan ook een opsomming opgenomen van relevante buitenlandse artikels. 

4.4.2 Dimensionering  
Een belangrijke vraag bij de uitvoering van vluchtwegen zijn de minimale afmeting van vluchtwegen 

die moeten voorzien worden in functie van de bezetting en hoe deze moeten bepaald worden. De 

basisnormen brandveiligheid maar ook het BVG voor logiesverstrekkende bedrijven doet hier een 

uitspraak over. 

Binnenland: 

Basisnormen: 

In de bijlage 1 ς ǘŜǊƳƛƴƻƭƻƎƛŜ ƎŜǾŜƴ ŘŜ ŀǊǘƛƪŜƭǎ ƻƴŘŜǊ ΨрΦс 9ǾŀŎǳŀǘƛŜΩ ǘƻŜƭƛŎƘǘƛƴƎ ōƛƧ ŘŜ ǳƛǘǾƻŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ 

de evacuatieweg, deze artikels zijn zowel van toepassing op LG, MG en HG. 

¶ Artikel 5.6.1: Evacuatieweg 

Maximum 10% hellende weg, binnen het gebouw, die toegang geeft tot trappenhuizen, 

vluchtterrassen of uitgangen. 

¶ Artikel 5.6.2: Vluchtterras 

Maximum 10% hellende vluchtweg, buiten het gebouw, die toegang geeft tot trappen. 

¶ Artikel 5.6.3: Doorgangseenheid 

Minimale breedte die nodig geacht wordt voor de doorgang van één persoon. Zij bedraagt 

bij toepassing van dit besluit 0,60 meter 

¶ Artikel 5.6.4: Nuttige breedte 

De  nuttige breedte van een vluchtruimte (trappen, overlopen, sassen, evacuatiewegen, 

ǾƭǳŎƘǘǘŜǊǊŀǎǎŜƴΣΧύ ƛǎ ŘŜ ǾǊƛƧŜ ōǊŜŜŘǘŜ ȊƻƴŘŜǊ ŜƴƛƎŜ ƘƛƴŘŜǊƴƛǎ tot op een hoogte van ten 

minste 2 meter. Men moet echter geen rekening houden met de wanduitkragingen door 

plinten, trapbomen en voetingen voor zover zij niet meer dan 0,10 meter bedraagt en voor 

zover zij niet hoger dan 1 meter boven de treden of boven de vloer zit. Hetzelfde geldt voor 

de leuningen. 
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¶ Artikel 5.6.5: Volledige theoretische nuttige breedte: 

De volledige theoretische nuttige breedte bt (m) van de vluchtruimtes van een 

compartiment of geheel van compartimenten wordt bepaald door de verhouding  

bt = (np)max x a, hierin zijn: 

np het aantal gebruikers van een willekeurig compartiment dat door de vluchtruimte 

bediend wordt 

(np)max is de maximale waarde van np rekenning houdend met alle compartimenten, op 

dezelfde bouwlaag gelegen, bediend door de vluchtruimtes. 

Hierbij bedraagt a, naargelang de aard der vluchtruimtes: 

o 0,01 meter in geval van evacuatiewegen, deuren, vluchtterrassen en hellende 

toegangen 

o 0,0125 meter voor trappen die naar de uitgangen dalen 

o 0,02 meter voor trappen die naar de uitgangen stijgen 

¶ Artikel 5.6.6: Werkelijke nuttige breedte 

de werkelijke nuttige breedte be (m) is gelijk aan 0,60 meter vermenigvuldigd met het geheel 

aantal doorgangseenheden die de nuttige breedte bevat. 

¶ Artikel 5.6.7: Volledige vereiste nuttige breedte en vereiste nuttige breedte: 

De volledige vereiste nuttige breedte btr (m) is gelijk aan 0,60 meter vermenigvuldigd met 

het geheel aantal doorgangseenheden onmiddellijk groter dan de volledige theoretische 

nuttige breedte bt of gelijk aan de volledige theoretische nuttige breedte bt indien bt een 

geheel veelvoud is van 0,60 m. 

De vereiste nuttige breedte br (m) van een vluchtruimte is gelijk aan een geheel veelvoud 

van 0,60 meter zodat: 

o De som van de werkelijke nuttige breedtes van alle vluchtruimtes van éénzelfde 

compartiment gelijk is aan de volledige vereiste nuttige breedte btr 

o De nuttige breedtes van de vluchtruimtes van éénzelfde compartiment niet meer 

dan één doorgangseenheid van elkaar verschillen. 

Verder vindt men in bijlage 2 tot 4 volgende voorschriften voor de dimensionering van de 

vluchtwegen: 

¶ Artikel 4.2.3.2: Trappen ς nuttige breedte van traparmen, overlopen en sassen 

LG, MG & HG: Deze nuttige breedte is ten minste gelijk aan 0,80 meter en bereikt ten minste 

de vereiste nuttige breedte br ōŜǊŜƪŜƴŘ ǾƻƭƎŜƴǎ ōƛƧƭŀƎŜ м ά¢ŜǊƳƛƴƻƭƻƎƛŜέΦ 5Ŝ ǘǊŀǇŀǊƳŜƴ Ŝƴ 

de overlopen der trappenhuizen van één zelfde compartiment mogen in hun nuttige breedte 

niet meer dan één doorgangseenheid verschillen. 
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Bevat een compartiment lokalen met speciale bestemming dan wordt de theoretische 

nuttige trapbreedte op basis van hun aantal gebruikers slechts berekend over de hoogte 

tussen dit compartiment en het evacuatieniveau. 

MG & HG: De deurzwaai mag de nuttige breedte van de overlopen niet beperken tot een 

waarde die kleiner is dan br 

¶ Artikel 4.4.1.1: Evacuatiewegen en vluchtterrassen ς algemene voorschriften 

LG, MG & HG: De nuttige breedte van de evacuatiewegen, vluchtterrassen en van hun 

toegangs-, uitgangs- of doorgangsdeuren is groter dan of gelijk aan de vereiste nuttige 

breedte. Zij bedraagt ten minste 0,80 meter voor de evacuatiewegen en de deuren, en ten 

minste 0,60 meter voor de vluchtterrassen. 

Het BVG betreffende brandveiligheidsnormen voor toeristische logies: 

Ook in het Besluit van het Vlaams Gewest voor logiesverstrekkende bedrijven zijn een aantal 

afmetingen terug te vinden voor evacuatiewegen 

Bijlage 3:  

¶ Artikel 5.3.1: Breedte van traparmen, overlopen en sassen 

De breedte van traparmen, de overlopen en de sassen bedraagt minstens 0,80 meter. Voor 

de gebouwen waarvan de bouwvergunning dateert van voor 1 juni 1972, is een breedte 

vanaf 0,70 meter toegestaan. 

¶ Artikel 5.4.1: Evacuatiewegen 

De breedte van de evacuatiewegen, de uitgangen en de wegen die ernaartoe leiden is 

minstens 0,80 meter. Voor de gebouwen waarvan de bouwvergunning dateert van voor 1 

juni 1972 is voor de deuren een breedte vanaf 0,70 meter toegestaan. 

Bijlage 4: 

¶ Artikel 5.4.1: Breedte van traparmen, overlopen en sassen 

Idem artikel 5.3.1 van bijlage 3 

¶ Artikel 5.5.1: Evacuatiewegen 

Idem artikel 5.4.1 van bijlage 3 

Bijlage 5: 

Bijlage 5 bevat geen specifieke voorschriften voor het dimensioneren van vluchtwegen, aangezien 

het hier gaat over nieuwe logiesverstrekkende bedrijven zijn de basisnormen van toepassing. 

Buitenland 

Verenigde Staten ς NFPA 101: Life Safety Code 

Deze standaard maakt een duidelijk onderscheid in definitie van de deurbreedte in functie van het 

doel: 

¶ Artikel 7.2.1.2 Width 

Door width measurements might be used in calculating egress capacity or in determining if a 
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minimum door width requirement is met. Depending on the purpose for which the door 

width measurement is used, the allowable encroachments on width vary. 

¶ Artikel 7.2.1.2.1: Egress capacity witdth 

For all doors, projections not more than 90 mm at each side of the doorway at a height of 

not more than 965 mm shall not be considered a reduction in egress capacity width. 

For swinging doors, egress capacity width shall be measured between the face of the door 

and the stop. 

¶ Artikel 7.2.1.2.2: Clear width 

Clear width shall be measured as follows:  

(1) at the narrowest point in the door opening 

(2) for swinging doors, between the face of the door and the stop 

(3) without subtracting for the obstructions permitted by 7.2.1.2.3.2 and 7.2.1.2.3.3 

Artikel 7.2.1.2.3.2: For swinging doors, projections of not more than 100 mm into the 

doorway width on the hinge side shall not be considered reductions in width, provided that 

such projections are for purposes of accommodating panic hardware or fire exit hardware 

and are located not less than 865 mm above the floor. 

Artikel 7.2.1.2.3.3: Projections exceeding 2030 above the floor shall not be considered 

reductions in width. 
Note: Where clear width is used to judge whether a Code provision for minimum door width is met, no 

projections into the clear width within 865 mm of the floor are permitted. Thus, where 7.2.1.2.4 requires door 

openings to be at least 810 mm in clear width, that full clear width must be available near the floor to 

ŀŎŎƻƳƳƻŘŀǘŜΣ ŦƻǊ ŜȄŀƳǇƭŜΣ ǘƘŜ ǿƛŘǘƘ ŀƴŘ ƘŜƛƎƘǘ ƻŦ ŀ ǿƘŜŜƭŎƘŀƛǊ ŀƴŘ ǘƘŜ ǿƘŜŜƭŎƘŀƛǊ ǳǎŜǊΩǎ ŀǊƳǎ ŀƴŘ ƘŀƴŘǎΦ 

Egress capacity width Clear width 
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Belangrijke opmerking: In het model brandveiligheid werden de termen nuttige breedte en vrije 

doorgangsbreedte gehanteerd om het hierboven beschreven onderscheid duidelijk te maken. 

Wanneer in het model een bepaalde breedte wordt ingegeven, wordt ondersteld dat aan beide 

eisen wordt voldaan, dus zowel op gebied van vluchtcapaciteit als voldoende ruimte voor de 

doorgang van een rolstoelgebruiker. Onderstaande figuren illustreren wat hiermee bedoeld wordt. 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk ς Building regulation part B 

Artikel 4.16: The width of escape routes and exits depends on the number of persons needing to use 

them. They should not be less than the dimensions given in the table below. 

Widths of escape routes and exits 

Maximum number of persons Minimum width [mm] 

50 750 

110 850 

220 1050 

More than 220 5 per person 

Notes:  
1. In schools, the minimum width of corridors in pupil areas should be 1050 mm (1600 mm in dead-ends) 

2. In order to follow the guidance in the Approved Document to Part M on minimum widths for areas accessible to disabled 
people, the widths given in the table may need to be increased. 

3. Widths less than 1050 mm should not be interpolated 

4. 5 mm/person does not apply to an opening serving less than 220 persons. 

 

Artikel 4.19: If a storey has two or more storey exits it has be assumed that a fire might prevent the 

occupants from using one of them. The remaining exit(s) need to be wide enough to allow all the 

occupants to leave quickly. Therefore, when deciding on the total width of exits needed according to 

the table above, the largest exit should be discounted. This may have implications for the width of 

stairs, because they should be at least as wide as any storey exit leading onto them. 

4.4.3 Deuren 
Voor de brandweerstand, draaizin en zelfsluitendheid van binnendeuren kan verwezen worden naar 

tabel 5 onder het thema brandweerstand. 

Binnen het model brandveiligheid is enkel rekening gehouden met de voorschriften uit de 

Basisnormen en het Besluit voor logiesverstrekkende bedrijven, er werd geen rekening gehouden 

met de voorschriften uit artikel 52.5 Uitgangswegen en ontruiming van het ARAB. 

Er werd dus ook geen rekening gehouden met de specifieke eisen die gesteld worden aan 

nooduitgangen en paniekuitgangen volgens onderstaande normen: 
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¶ NBN EN 179 (2008): Hang- en sluitwerk, sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of 

een drukplaat, voor gebruik op vluchtroutes. 

Voor situaties waarin mensen vertrouwd zijn met het gebruik van de deurbediening in hun 

omgeving, waar naar binnen draaiende uitgangsdeuren vereist zijn of waar een kleiner 

aantal mensen aanwezig is en normaal gesproken geen panieksituatie ontstaat. 

¶ NBN EN 1125 (2008): Hang- en sluitwerk, panieksluitingen voor vluchtdeuren meteen 

horizontale bedieningsstang voor gebruik op vluchtwegen. 

Voor situaties waarin mensen niet vertrouwd zijn met het gebruik van de deurbediening in 

hun omgeving en waar panieksituaties kunnen ontstaan. 

Behalve de brandweerstand, de draairichting, het zelfsluitend zijn van een deur en het feit of een 

paniekbeslag moet voorzien worden kunnen er in specifieke gevallen nog bijkomende eisen gesteld 

worden aan binnendeuren. Hieronder volgt een korte opsomming van een aantal relevante artikels 

uit buitenlandse regelgeving 

Verenigd Koninkrijk ς Building Regulations part B: 

¶ Artikels 6.15 & 6.16: Amount of opening and effect on associated escape routes 

All doors on escape routes should be hung to open not less than 90 degrees, and with a 

swing that is clear of any change of floor level, other than a threshold or single step on hte 

line of the doorway and does not reduce the effective width of any escape route across a 

landing. 

A door that opens towards a corridor or a stairway should be sufficiently recessed to prevent 

its swing from encroaching on the effective width of the stairway or corridor. 

¶ Artikel 6.17: Vision panels in doors 

Vision panels are needed where doors on escape routes sub-divide corridors, or where any 

doors are hung to swing both ways, but note also the provision in Approved Document M 

Access and facilities for disabled people, concerning vision panels in doors across accessible 

corridors and passageways and the provisions for the safety of glazing in Approved 

Document N. 

 

Verenigd Koninkrijk ς Building Regulations part M: 
¶ Artikel 2.13: Doors to accessible entrances will satisfy requirements if: 

unless it can be argued otherwise in the access statement, e.g. for reasons of security, door 

leaves and side panels wider than 450 mm have vision panels towards the leading edge of 

the door whose vertical dimensions include at least the minimum zone, or zones, of visibility 

between 500 mm and 1500 mm from the floor, if necessary interrupted between 800 mm 

and 1150 mm above the floor. 

¶ Artikel 2.23: Entrance lobbies ς design considerations: 

The lobby should be large enough and of a shape to allow a wheelchair user or a person 

pushing a pram to move clear of one door before opening the second door. The lobby 

should also be capable of accommodating a companion helping a wheelchair use to open 

doors and guide the wheelchair through. The minimum length of the lobby is related to the 

chosen door size, the swing of each door, the projection of the door into the lobby and the 
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size of an occupied wheelchair with a companion pushing. Where both doors of a lobby are 

automatic sliding doors, the length can be reduced as no door swings are involved, nor is 

space required for manual operation. Similarly, if reduced swing door sets are used, the 

length can be reduced because the projection of the door into the lobby is reduced. 

4.4.4 Trappen  
Trappen en trappenhuizen maken een belangrijk onderdeel uit van de evacuatieweg. De uitvoering 

van de trap zal in belangrijke mate zijn bruikbaarheid bepalen voor verschillende gebruikersgroepen. 

De eisen die gesteld worden aan de brandweerstand van trappenkokers en de manier waarop 

toegang verschaft wordt tot een trappenkoker werd reeds behandeld onder brandweerstand. 

De eisen inzake brandreactie zijn terug te vinden in de nieuwe Bijlage 5 van de Basisnormen waar 

zowel eisen worden opgelegd aan de wanden, vloeren en plafonds die in de trappenkoker gebruikt 

worden alsook aan de producten die gebruikt worden voor het uitvoeren van de trap zelf. 

De trap maakt ook onderdeel uit van de vluchtweg, voor het dimensioneren van de trap kan 

verwezen worden naar 4.4 Uitvoering van de vluchtweg ς dimensionering. 

Verder zijn nog volgende voorschriften terug te vinden in de wetgeving: 

Binnenland: 

Basisnormen: 

¶ Artikel 4.2.1: Binnentrappenhuizen ς algemeen: 

LG, MG & HG: De trappen die verscheidene compartimenten verbinden zijn omsloten. De 

ƎǊƻƴŘōŜƎƛƴǎŜƭŜƴ Ǿŀƴ нέ/ƻƳǇŀǊǘƛƳŜƴǘŜǊƛƴƎ Ŝƴ ŜǾŀŎǳŀǘƛŜέ ȊƛƧƴ ŜǊƻǇ Ǿŀƴ ǘƻŜǇŀǎǎƛƴƎΦ 

¶ Artikel 4.2.2.1: Brandweerstand wanden trappenhuizen 

½ƛŜ άнΦн .ǊŀƴŘǿŜŜǊǎǘŀƴŘέ 

¶ Artikel 4.2.2.2: Toegang tot het evacuatieniveau 

LG: De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau 

MG & HG: De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau en tot alle 

bovenliggende bouwlagen. 

¶ Artikel: 4.2.2.3: Verbinding met de evacuatieweg 

Zie ά4.3 Verbinding met de evacuatiewegέ 

¶ Artikel 4.2.2.7: Voorwerpen in het trappenhuis 

LG: - 

MG & HG: Trappenhuizen en toegangssassen mogen geen voorwerpen bevatten tenzij 

detectiemiddelen, draagbare snelblussers, elektrische leidingen, veiligheidsverlichting, 

signalisatie-, verlichtings- en verwarmingstoestellen, ontrokingskokers of 

ontrokingsinrichtingen. Enkel de toegangsdeuren van de evacuatiewegen tot de 

trappenhuizen zijn toegelaten. 

¶ Artikel 4.2.3.1: Trappen ς constructiebepalingen 

LG, MG & HG: 

Zij zijn aan beide zijden, ook langsheen de overlopen uitgerust met een leuning; voor de 

trappen met een uttige breedte, kleiner dan 1,20 meter, is één leuning voldoende, voor 
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zover er geen gevaar is voor het vallen. 

De aantrede van de treden is in elk punt ten minste 0,20 meter 

De optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen 

Hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximale hellingshoek van 37°) 

LG & MG: 

½ƛƧ ȊƛƧƴ Ǿŀƴ ƘŜǘ άǊŜŎƘǘŜέ ǘȅǇŜΣ ƳŀŀǊ άǿŜƴǘŜƭǘǊŀǇǇŜƴέ worden toegestaan zo ze verdreven 

treden hebben en zo hun treden, naast de hiervoorvermelde vereisten, (met uizondering 

van voornoemd punt 3) ten minste 24 cm aantrede hebben op de looplijn. 

MG & HG: 

Evenals de overlopen hebben zij R60 of zijn op dezelfde manier ontworpen als een 

betonplaat met R60. 

Ze zijn voorzien van massieve stootborden 

LG: 

Evenals de overlopen hebben zij R30 of zijn op dezelfde manier ontworpen als een 

betonplaat met R30. 

HG: 

½Ŝ ȊƛƧƴ Ǿŀƴ ƘŜǘ άǊŜŎƘǘŜ ǘȅǇŜέ 

¶ Artikel 4.2.3.2: Nuttige breedte van traparmen, overlopen en sassen. 

LG, MG & HG:  

De nuttige breedte is ten minste gelijk aan 0,80 m en bereikt ten minste de vereiste nuttige 

breedte br ōŜǊŜƪŜƴŘ ǾƻƭƎŜƴǎ ōƛƧƭŀƎŜ м ά¢ŜǊƳƛƴƻƭƻƎƛŜέΦ 

De traparmen en de overlopen der trappenhuizen van één zelfde compartiment mogen in 

hun nuttige breedte niet meer dan één doorgangseenheid verschillen. 

Bevat een compartiment lokalen met speciale bestemming dan wordt de theoretische 

ƴǳǘǘƛƎŜ ǘǊŀǇōǊŜŜŘǘŜ όǾƻƭƎŜƴǎ ōƛƧƭŀƎŜ м ά¢ŜǊƳƛƴƻƭƻƎƛŜέύ ƻǇ ōŀǎƛǎ Ǿŀƴ Ƙǳƴ ŀŀƴǘŀƭ gebruikers 

slechts berekend over de hoogte tussen dit compartiment en het evacuatieniveau. 

MG & HG: 

De deurzwaai mag de nuttige breedte van de overlopen niet beperken tot een waarde die 

kleiner is dan br. 

 

Belangrijke opmerking: De artikels die van toepassing zijn op buitentrappenhuizen werden niet in 

detail bekeken omdat dergelijke trappen voorlopig ook niet afzonderlijk worden vermeld in het 

model brandveiligheid.  

Voor het dimensioneren van trappen zijn duidelijke regels terug te vinden in de basisnormen, voor 

de bepaling van de bezetting is men echter minder duidelijk. Hoeveel personen gebruik maken van 

een bepaalde trap is functie van het compartiment dat moet geëvacueerd worden en het aantal 

trappen dat toegang verschaft tot dit compartiment. Het compartiment of de verdieping met de 

hoogste bezetting zal bepalend zijn voor het bepalen van de vereiste nuttige breedte van de 

volledige trap. 

De uitvoering en specifieke eisen van trappen die toegang geven tot verdiepingen onder het 

evacuatieniveau, maken (voorlopig) geen onderdeel uit van het model brandveiligheid. De artikels 

die hierover uitspraak doen zijn dan ook niet weerhouden in dit overzicht. 
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BVG logiesverstrekkende bedrijven: 

Bijlage 3: 

¶ Artikel 5.1.1: 

Iedere binnentrap van MG en HG wordt ommuurd. Voor MG mogen de muren en de 

toegangsdeuren van de verhuureenheden per bouwlaag de ommuring vormen. 

De trappenhuizen zijn toegankelijk: 

Voor MG via massieve houten deuren, deuren met gewapend glas of deuren met 

brandwerendheid EI 30 

Voor HG via deuren met een brandweerstand EI 30 

¶ Artikel 5.3.1: Breedte van traparmen, overlopen en bordessen 

De breedte van de traparmen, de overlopen en de sassen bedraagt minstens 0,80 meter. 

Voor de gebouwen waarvan de bouwvergunning dateert van voor 1 juni 1972, is een 

breedte vanaf 0,70 m toegestaan. 

Verder gelden voor MG en HG de regels van de basisnormen voor het bepalen van de 

breedte van trappen. 

Bijlage 4: 

¶ Artikel 5.2.1: 

Iedere binnentrap van MG en HG wordt ommuurd. Voor MG mogen de muren en de 

toegangsdeuren van de verhuureenheden per bouwlaag de ommuring vormen. 

De trappenhuizen zijn toegankelijk: 

Voor MG via massieve houten deuren, deuren met gewapend glas of deuren met een 

brandweerstand EI 30. 

¶ Artikel 5.2.2: Nieuw te bouwen binnen trappen 

Eventueel nieuw te bouwen trappen zijn langs beide zijden voorzien van een stevig 

vastgehechte leuning, die zo mogelijk doorloopt op de bordessen. Hun nuttige breedte is 

minstens 0,80m. Voor trappen met een nuttige breedte van minder dan 1,20m, is één 

leuning voldoende. De maximale hellingshoek is 37°. De treden mogen van het verdreven 

type zijn op voorwaarde dat de aantreden op de looplijn een breedte hebben van 24 cm. 

¶ Artikel 5.4.1: Breedte van traparmen, overlopen en bordessen 

De breedte van de traparmen, de overlopen en de sassen bedraagt minstens 0,80 m. Voor 

de gebouwen waarvan de bouwvergunning dateert van voor 1 juni 1972, is een breedte 

vanaf 0,70 m toegestaan. 

Verder gelden voor MG en HG de regels van de basisnormen voor het bepalen van de 

breedte van trappen. 

Bijlage 5: 

¶ Bijlage 5 bevat geen specifieke voorschriften voor het uitvoeren van trappen, de 

basisnormen zijn van toepassing. 

Buitenland: 

Verenigd Koninkrijk ς Building Regulations part B: 
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Lƴ Řƛǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǿƻǊŘǘ ƻƴŘŜǊǎŎƘŜƛŘ ƎŜƳŀŀƪǘ ǘǳǎǎŜƴ άǎƛƳǳƭǘŀƴŜƻǳǎ ŜǾŀŎǳŀǘƛƻƴέ Ŝƴ άǇƘŀǎŜŘ 

ŜǾŀŎǳŀǘƛƻƴέΣ de dimensionering en eisen die gesteld worden aan de trap zijn functie van het type 

evacuatie dat men beoogt. 

Article 5.9: Every escape stair should be wide enough to accommodate the number of persons 

needing to use it in an emergency. This width will depend on the number of stairs provided and 

whether the escape strategy is based on the άsimultaneous evacuationέ ƻŦ ǘƘŜ ōǳƛƭŘƛƴƎΤ ƻǊ άphased 

evacuationέΦ 

Article 5.14: Simultaneous evacuation: In a building designed for simultaneous evacuation, the 

escape stairs (in conjunction with the rest of the means of escape) should have the capacity to allow 

all floors to be evacuated simultaneously. In calculating the width of the stairs account is taken of 

the number of people temporarily housed in the stairways during the evacuation. 

Table 7: Capacity of stair for basements and for simultaneous evacuation of the building 

N° of floors 
served 

Maximum number of persons served by a stair of width 
1000 mm 1100 mm 1200 mm 1300 mm 1400 mm 1500 mm 1600 mm 1700 mm 1800 mm 

1 150 220 240 260 280 300 320 340 360 

2 190 260 285 310 335 360 385 410 435 

3 230 300 330 360 390 420 450 480 510 

4 270 340 375 410 445 480 515 550 585 

5 310 380 420 460 500 540 580 620 660 

6 350 420 465 510 555 600 645 690 735 

7 390 460 510 560 610 660 710 760 810 

8 430 500 555 610 665 720 775 830 885 

9 470 540 600 660 720 780 840 900 960 

10 510 580 645 710 775 840 905 970 1035 

Article 5.17: As an alternative to using Tabl 7, the capacity of stairs 1100 mm or wider (for 

simultaneous evacuation) can be derived from the formula: 

)1)(3,0(50200 --+= nwwP  

n

nP
w

50150

1515

+

-+
=  

Where: 

P is the number of people that can be served 

w is the width of the stair in metres; and 

n is the number of storeys served 

Article 5.18Υ άtƘŀǎŜŘ ŜǾŀŎǳŀǘƛƻƴέΥ ²ƘŜǊŜ ƛǘ ƛǎ ŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘŜ ǘƻ Řƻ ǎƻΣ ƛǘ Ƴŀȅ ōŜ ŀŘǾŀƴǘŀƎŜƻǳǎ ǘƻ 

design stairs in high buildings on the basis of phased evacuation. In phased evacuation the first 

people to be evacuated are all those of reduced mobility and those on the storeys most immediately 

affected by the fire, usually the floor of fire origin and the floor above. It is a method which cannot 

be used in every type of building, and it depends on the provision (and maintenance) of certain 

supporting facilities such as fire alarms. It does enable narrower stairs to be incorporated than 
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would be the case if simultaneous evacuation were used, and has the practical advantage of 

reducing disruption in large buildings. 

Table 8: Minimum width of stairs designed for phased evacuation 

Maximum number of people in any storey Stair width mm 

100 1000 

120 1100 

130 1200 

140 1300 

150 1400 

160 1500 

170 1600 

180 1700 

190 1800 

Article 5.20: The following criteria should be satisfied in a building (or part of a building) that is 

designed on the basis of phased evacuation: 

¶ The stairway should be approached through a protected lobby or protected corridor at each 

storey, except a top storey 

¶ The lifts should be approached through a protected lobby at each storey 

¶ Every floor should be a compartment floor 

¶ If the building has a storey with a floor over 30m above ground level, the building should be 

protected throughout by an automatic sprinkler system. 

¶ The building should be fitted with an appropriate fire warning system (minimum L3) 

¶ An internal speech communication system should be provided to permit conversation 

between a control point at fire service access level, and a fire warden on every storey. 

Belangrijke opmerking: We hebben de basisnormen brandveiligheid vergeleken met de Britse 

Building Regulations part B aan de hand van een voorbeeld. 

Onderstel een kantoorgebouw met 10 verdiepingen + gelijkvloers waarbij telkens 50 personen per 

verdieping aanwezig zijn. Aangezien het hier gaat over een hoog gebouw moeten minstens 2 

vluchtwegen aanwezig zijn zowel voor de Basisnormen als BR-part B. 

De Basisnormen: maximum 50 personen per compartiment geeft een theoretische nuttige breedte 

bt van 62,5 cm (50 x 1,25 cm) of een volledig vereiste nuttige breedte btr van 120 cm (2 x 

doorgangseenheid = 60 cm). Voor de basisnormen volstaan dus 2 trappen met telkens een nuttige 

breedte van 80 cm. 

BR-part BΥ Ƴŀŀƪǘ ŜŜƴ ƻƴŘŜǊǎŎƘŜƛŘ ǘǳǎǎŜƴ άǎƛƳǳƭǘŀƴŜƻǳǎ ŜǾŀŎǳŀǘƛƻƴέ ǿŀŀǊǾƻƻǊ ǘǿŜŜ ǘǊŀǇǇŜƴ Ǿŀƴ 

млл ŎƳ Ǿƻƭǎǘŀŀƴ ƻŦ άǇƘŀǎŜŘ ŜǾŀŎǳŀǘƛƻƴέ ǿŀŀǊ ŜǾŜƴŜŜƴǎ н ǘǊŀǇǇŜƴ Ǿŀƴ млл ŎƳ ǾƻƭǎǘŀŀƴΦ 

In beide gevallen stelt de BR-part B hogere eisen aan de breedte van trappen dan de basisnormen. 

De nuttige breedte van 80 cm zal overigens in bepaalde gevallen niet voldoende zijn voor de 

regelgeving toegankelijkheid die een vrije doorgangsbreedte van 100 cm vereist (zie Vlaamse 

Verordening Toegankelijkheid ς 1/3/2010). In het model brandveiligheid wordt bij de beoordeling 

van de wettelijke vereisten geen rekening gehouden met deze conclusie. 
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Behalve bredere trappen worden in bepaalde hoogte ook bijkomende eisen gesteld aan trappen die 

ŘŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛŜ Ǿŀƴ ŘŜ ōǊŀƴŘǿŜŜǊ ǾŜǊŜŜƴǾƻǳŘƛƎŜƴΦ aŜƴ ǎǇǊŜŜƪǘ ƛƴ ƘƻƻŦŘǎǘǳƪ му Ǿŀƴ άCƛǊŜŦƛƎƘǘƛƴƎ 

ǎƘŀŦǘǎέΦ Iieronder een overzicht van een aantal bijkomende ontwerpvereisten voor dergelijke 

άŦƛǊŜŦƛƎƘǘƛƴƎ ǎƘŀŦǘǎέ 

Article 18.9: Except in blocks of flats and maisonettes, every firefighting stair and firefighting lift 

should be approachedfrom the accommodation, through a firefighting lobby. 

Article 18.10: All firefighting shafts should be equipped with fire mains having outlet connections 

and valves in every firefighting lobby. 

Article 18.11: Firefighting shafts should be designed, constructed and installed in accordance with 

the recommendations of BS 5588-5 

De eis voor het plaatsen van dergelijke schachten is vooral gekoppeld aan de hoogte en de 

oppervlakte van het gebouw. 

Verenigde Staten ς NFPA 101, Life Safety Code: 

Net als bij de BR-part B zijn de minimale afmetingen voor trappen over het algemeen ruimer dan in 

de Basisnormen. De afmetingen van de trap zijn ook sterker afhankelijk het toepassingsgebied van 

de trap. Hieronder een samenvatting van de meest relevante paragrafen. 

Article 7.2.2.2.1.2 Minimum New Stair Width: Where the Total occupant load of all stories served by 

the stair is fewer than 50, the minimum width clear of all obstructions, except projections not more 

than 114 mm at or below handrail height on each side, shall be 915 mm. 

Total cumulative occupant load assigned to the stair < 2000  Width minimum 112 cm 

Total cumulative occupant load assigned to the staƛǊ җ нллл  Width minimum 142 cm 

The egress capacity calculations are NOT cumulative on a story-by-story basis. 

If horizontal exits are provided on any of the stories, the total occupant load of all compartments on 

the story with the horizontal exits is used in the calculation of the minimum stair width 

requirements. 

The minimum 142 cm stair width facilitates occupant egress travel in one direction on the stairs 

while emergency responders use the stairs in the opposite direction. 

Article 7.2.2.3.6 Dimensional Uniformity 

¶ Variation in excess of 4.8 mm in the depth of adjacent treads or in the height of adjacent 

risers shall be prohibited, unless otherwise permitted. 

¶ The tolerance between the largest and the smallest riser or between the largest and the 

smallest tread shall not exceed 9.5 mm in any flight. 

¶ Where the bottom riser adjoins a sloping public way, walk, or driveway having an 

established grade and serving as a landing, the bottom riser shall be permitted to have a 

variation in height of not more than 25 mm in every 300 mm of stairway width. 
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Article 7.2.2.4.1 Handrails 

Handrails are required on each side of new stairs and ramps, but they are not required on landings, 

except as noted in 7.2.2.4.2 and 7.2.2.4.4.10. Handrails are also required on at least one side of 

existing stairs. The handrails provide support for people using stairs, act as a feature that stair users 

can grab to arrest a fall, and can serve as a guide for users if smoke enters the stairway in a quantity 

sufficient to obscure vision or if the stair lighting system fails. 

Article 7.2.2.4.4 Handrail details 

¶ Handrail height. 

¶ Additional handrails 

¶ Clearance between handrail and wall 

¶ Handrail shape 

¶ Handrail continuity 

7.2.12.2.3 Areas of refuge ς clear width 

Where the exit providing egress from an area of refuge to a public way includes stairs, the clear 

width of landings and stair flights, measured between handrails and at all points below handrail 

height, shall be not less than 1220 mm, unless otherwise permitted. 

¶ The minimum clear width shall not be required where the area of refuge is separated from 

the remainder of the story by a horizontal exit meeting the requirements of 7.2.4. 

¶ For stairs where egress is in the descending direction, a clear width of not less than 940 mm, 

measured at and below handrail height, shall be permitted where all of the following are 

met: 

o An approved stair descent device is provided on each floor served by the stair. 

o Additional approved stair descent devices are provided on floors with an occupant 

load exceeding 200 at the ratio of one device per 200 occupants. 

o The required approved stair descent devices are provided in an approved location 

on the floor. 

¶ Existing stairs and landings that provide a clear width of not less than 940 mm, measured at 

hand and below handrail height, shall be permitted. 

The clear width of not less than 122 cm is needed for a three-person carry of fan occupied 

wheelchair up or down a stair. This procedure, as well as the more difficult two-person wheelchair 

carry or roll, requires training and experience. Safer, alternative stair descent measures for 

transporting a person who normally requires a wheelchair include evacuation chairs and self-braking 

stair descent devices. In addition to having such devices available where needed, and having persons 

trained and experienced in their use, it is important to have people trained and experienced in 

wheelchair transfer techniques. 

In view of the logistical difficulties as well as the dangers inherent in carrying occupied wheelchairs 

or otherwise transporting their occupants on stairs, the preferred means of egress from an area of 

refuge consists of facilities normally employed for ingress and egress by people using wheelchairs. 
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CƻǊŜƳƻǎǘ ŀƳƻƴƎ ǘƘŜǎŜ ƻǇǘƛƻƴǎ ŀǊŜ ŜƭŜǾŀǘƻǊǎ ƳŜŜǘƛƴƎ ǘƘŜ ŦƛǊŜ ŦƛƎƘǘŜǊǎΩ ŜƳŜǊƎŜƴŎȅ ƻǇŜǊŀǘƛƻƴǎ 

requirements of ASME A17.1, Safety code for elevators and escalators. 

Belangrijke opmerking: Uit bovenstaande mag blijken dat voor NFPA 101, het gebruik van de trap 

een belangrijke rol speelt bij het dimensioneren ervan.  

¶ Wanneer er geen specifieke voorzieningen aanwezig zijn moet in een nieuw gebouw voor de 

evacuatie van een rolstoelgebruiker een breedte voorzien worden van 122 cm tussen de 

handgrepen van de trap. 

¶ Voor een gewone trap, die niet zal gebruikt worden voor de evacuatie van rolstoelgebruikers 

en slechts door een beperkt aantal personen zal gebruikt worden (maximum 50) kan een 

breedte van 915 mm volstaan. Hier mag de ruimte nodige voor het plaatsen van de 

handgrepen (114 mm) nog worden van afgetrokken, zodat men een breedte moet voorzien 

tussen de handgrepen van 68,7 cm. 

De evacuatiecapaciteit van de trap is dus niet het enige wat bepalend is voor de dimensionering. 

Bovendien bevat NFPA 101 ook nog tal van andere voorschriften voor uitvoering van tredeneus, 

ƳŀŀǘŀŦǿƛƧƪƛƴƎŜƴΣ ǳƛǘǾƻŜǊƛƴƎ ƘŀƴŘƎǊŜŜǇΣΧ 

4.4.5 Liften  
Zoals hierboven kort aangegeven wordt vaak de voorkeur gegeven aan een lift om personen met een 

beperking en meer in het bijzonder rolstoelgebruikers te evacueren uit een gebouw. Het gebruik van 

liften bij brand is echter nog steeds onderhevig aan discussie. In de basisnormen wordt een 

onderscheid gemaakt tussen gewone liften, liften met prioritaire oproep en evacuatieliften. In de 

normen wordt ook gesproken over brandweerliften. Hieronder een overzicht van de eisen die 

gesteld worden aan evacuatieliften. 

Binnenland: 

Basisnormen: 

¶ Artikel 6.1.1.8: branddetectie-installatie 

LG, MG & HG: Als het gebouw uitgerust is met een branddetectie-installatie, moeten de 

liften teruggeroepen worden naar het evacuatieniveau als er een brand gedetecteerd is 

buiten de liften en hun bijhorende onderdelen. 

De schachtdeuren gaan open, en blijven net lang genoeg open opdat de passagiers kunnen 

uitstappen, dat wil zeggen minstens 15 seconden, waarna de lift buiten werking gesteld 

ǿƻǊŘǘΧ Χ ŘŜ ƭƛŦǘ Ȋŀƭ ǳƛǘǎƭǳƛǘŜƴŘ ŘƻƻǊ ŜŜƴ ōŜǾƻŜƎŘ ǇŜǊǎƻƻƴ ǿŜŜǊ ƛƴ ǿŜǊƪƛƴƎ ƎŜǎǘŜƭŘ ƪǳƴƴŜƴ 

worden. 

¶ Artikel 6.4: Liften voor personen met beperkte mobiliteit 

LG, MG & HG: Wanneer een lift bestemd voor de evacuatie van personen met beperkte 

mobiliteit verplicht vereist is, moet hij voldoen aan de voorschriften die vermeld zijn in 6.1. 

o Op alle bouwlagen vormt het toegangsbordes van de lift een sas en zijn de 

toegangsdeuren tussen het compartiment en het toegangsbordes, zelfsluitende of 

bij brand zelfsluitende deuren EI1 30. 

o De minimale afmetingen van de liftkooi zijn 1,1 m (breedte) x 1,4 m (diepte). 
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o De schachtdeuren openen en sluiten automatisch en voorzien in een nuttige breedte 

van ten minste 0,80 meter. 

¶ Artikel 6.5.2: Elektrische installaties 

LG, MG & HG: De elektrische leidingen die installaties of toestellen voeden die bij brand 

ŀōǎƻƭǳǳǘ ƛƴ ŘƛŜƴǎǘ ƳƻŜǘŜƴ ōƭƛƧǾŜƴΣ ǿƻǊŘŜƴ ȊƻŘŀƴƛƎ ƎŜǇƭŀŀǘǎǘ Řŀǘ ŘŜ ǊƛǎƛŎƻΩǎ Ǿŀƴ ŀƭƎŜƘŜƭŜ 

buitendienststelling gespreid zijn. Op hun tracé tot aan het compartiment waar de installatie 

ȊƛŎƘ ōŜǾƛƴŘǘΣ ƘŜōōŜƴ ŘŜ ŜƭŜƪǘǊƛǎŎƘŜ ƭŜƛŘƛƴƎŜƴ ǾƻƭƎŜƴŘŜ ōǊŀƴŘǿŜŜǊǎǘŀƴŘΥΧ Χ5ŜȊŜ ǾŜǊŜƛǎǘŜƴ 

zijn niet van toepassing indien de werking van de installaties of toestellen verzekerd blijft 

zelfs bij het uitvallen van de energievoeding. De bedoelde installaties of toestellen zijn: 

o Χ 

o De machinerie van de liften met prioritaire oproep en de liften bestemd voor de 

evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bedoeld in punt 6.4. 

¶ Artikel 6.5.3: Autonome stroombronnen 

LG, MG & HG: De stroomkringen waarvan sprake in 6.5.2 moeten kunnen gevoed worden 

door één of meer autonome stroombronnen. Het vermogen van die bronnen moet 

voldoende zijn om gelijktijdig alle aan die stroomkringen aangesloten installaties te voeden. 

Zodra de normale stroom uitvalt, verzekeren de autonome bronnen automatisch en binnen 

1 minuut, de werking gedurende één uur van de bovenvermelde installaties. 

De inwerkingtreding van de autonome stroombron veroorzaakt de achtereenvolgende 

terugkeer van de kooien der liften zonder prioritaire oproep naar het evacuatieniveau waar 

ze met gesloten deuren in stilstand gehouden worden, na voldoende verloop van tijd. 

Belangrijk opmerking: In de basisnormen is er sprake van 3 types liften: gewone liften, prioritaire 

liften en evacuatieliften. Voor de evacuatie van personen met beperkte mobiliteit komen enkel de 

evacuatieliften in aanmerking. Een aantal artikels uit de basisnormen beschrijven waar deze liften 

aan moeten voldoen. In de praktijk merkt men echter dat het plaatsen van een evacuatielift zelden 

of niet voorkomt en dat dus systematisch een afwijking wordt gevraagd. Bovendien kan men zich de 

vraag stellen of de minimale vereisten omschreven in de Basisnormen afdoende zijn om dergelijke 

lift te gebruiken bij evacuatie.  

Normen: 

NBN EN 81-70: Safety rules for het Construction and installation of lifts. Particular applications for 

passengers and good passenger lifts ς Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with 

disability. 

NBN EN 81-72: Safety rules for the construction and installation of lifts. Particular applications for 

passengers and good passenger lifts ς Part 72: Firefighters lifts 

NBN EN 81-73: Safety rules for the construction and installation of lifts. Particular applications for 

passenger and goods passenger lifts ς Part 73: Behaviour lifts in the event of fire. 

prCEN/TR 81-76: Safety rules for the construction and installation of lifts. Particular applications for 

passengers and goods passenger lifts. ς Part 76: Evacuation of disabled people using lifts. 

ISO/TR 25743: Lifts (escalators) ς Study of the use of lifts for evacuation during an emergency 
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Belangrijke opmerking: Uit bovenstaand overzicht blijkt date en aantal van de relevante 

documenten het statuut TR (Technical Report) bezitten, wat wil zeggen dat deze documenten een 

ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŜǾŜ ǎǘŀǘǳǎ ƘŜōōŜƴ άAn informative document containing information of a different kind 

from that normally published in a normative documentέ Ŝƴ Řǳǎ ƴƛŜǘ ƘŜǘ ǎǘŀǘǳut van norm. Dergelijke 

documenten illustreren evenwel duidelijk de complexiteit die samengaat met het gebruik van liften 

bij brand. 

4.4.6 Refuge of staging area 

Buitenland: 

An area of Refuge wordt in NFPA 101 als volgt omschreven: 

ά!ƴ ŀǊŜŀ ƻŦ ǊŜŦǳƎŜ Ƙŀǎ ŀ temporary use during egress. It generally serves as a staging area that 

provides relative safety to its occupants while potential emergencies are assessed, decisions are 

made, and mitigating activities are begun. Taking refuge within such an area is, thus, a stage of the 

total egress process, a stage between egress from the immediately threatened area and egress to a 

public way. An area of refuge might be another building connected by a bridge or balcony, a 

compartment of a subdivided story, an elevator lobby, or an enlarged story-level exit stair landingΦέ 

Dergelijke begripsomschrijving is niet terug te vinden in de Belgische wetgeving, de dichtste 

benadering vinden we terug ōƛƧ ƘŜǘ ōŜƎǊƛǇ άǾŜƛƭƛƎŜ Ǉƭŀŀǘǎ όbijlage 1 ς punt 5.8): een gedeelte van het 

gebouw buiten het compartiment waar de brand zich bevindt en van waaruit het gebouw kan 

ǾŜǊƭŀǘŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ȊƻƴŘŜǊ ŘƻƻǊ ƘŜǘ ŘƻƻǊ ŘŜ ōǊŀƴŘ ƎŜǘǊƻŦŦŜƴ ŎƻƳǇŀǊǘƛƳŜƴǘ ǘŜ ƳƻŜǘŜƴ ƎŀŀƴέΦ 

 Ȱ6ÅÉÌÉÇÅ ÐÌÁÁÔÓȱ Ѕ Ȱ!ÒÅÁ ÏÆ ÒÅÆÕÇÅȱ 

BovenstaaƴŘŜ ŘŜŦƛƴƛǘƛŜǎ ƎŜǾŜƴ ŀŀƴ Řŀǘ ŜŜƴ άveilige plaatsέ ƴƛŜǘ ƘŜǘȊŜƭŦŘŜ ƛǎ ŀƭǎ ŜŜƴ άarea of refugeέ 

ƻŦ ǿŀŎƘǘȊƻƴŜΦ Lƴ ōŜǇŀŀƭŘŜ ƻǇȊƛŎƘǘŜƴ ȊƛƧƴ ŘŜ ŜƛǎŜƴ ŘƛŜ ƳŜƴ ǎǘŜƭǘ ŀŀƴ ŜŜƴ άǾŜƛƭƛƎŜ Ǉƭŀŀǘǎέ ǎǘǊŜƴƎŜǊΣ ǿŜ 

illustreren dit aan de hand van een aantal voorbeelden: 

¶ Een veilige plaats moet zich bevinden buiten het compartiment waar de brand zich bevindt, 

dat wil dus zeggen dat de eisen voor verbinding tussen compartimenten erop van toepassing 

zijn en dat bijvoorbeeld de sas die toegang geeft tot een lift niet kan beschouwd worden als 

een veilige plaats. 

¶ 5Ŝ ōŜƎǊƛǇǇŜƴ άǘŜƳǇƻǊŀǊȅ ǳǎŜέ Ŝƴ άǊŜƭŀǘƛǾŜ ǎŀŦŜǘȅέ ȊƛƧƴ ƴƛŜǘ ǘŜǊǳƎ ǘŜ ǾƛƴŘŜƴ ƛƴ ŘŜ ŘŜŦƛƴƛǘƛŜ 

Ǿŀƴ ŜŜƴ άǾŜƛƭƛƎŜ Ǉƭŀŀǘǎέ 

.ƻǾŜƴŘƛŜƴ Ȋŀƭ ŜŜƴ ά!ǊŜŀ ƻŦ ǊŜŦǳƎŜέ ŀŀƴ ōŜǇŀŀƭŘŜ ŜƛǎŜƴ/controles moeten beantwoorden die voor 

ŜŜƴ άǾŜƛƭƛƎŜ Ǉƭŀŀǘǎέ ƳƛƴŘŜǊ of niet noodzakelijk zijn. Hieronder een aantal artikels uit NFPA 101 die 

dit illustreren: 

¶ Article 7.2.12.2.5: The area of refuge shall be provided with a two-way communication 

system for communication between the area of refuge and a central control point. The door 

to the stair enclosure or the elevator door and the associated portion of the area of refuge 

that the stair enclosure door or elevator door serves shall be identified by signage. 

¶ Article 7.2.12.2.6: Instructions for summoning assistance, via the two-way communication 

system, and written identification of the area of refuge location shall be posted adjacent to 

the two-way communication system. 
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¶ Article 7.2.12.3.1: Each area of refuge shall be sized to accommodate one wheelchair space 

of 760 mm x 1220 mm for every 200 occupants, or portion thereof, based on the occupant 

load served by the area of refuge. Such wheelchair spaces shall maintain the width of an 

means of egress to not less than that required for the occupant load served and to not less 

than 915 mm. 

¶ Article 7.2.12.3.2: For any area of refuge that does not exceed 93 m², it shall be 

demonstrated by calculation or test that tenable conditions are maintained within the area 

of refuge for a period of 15 minutes when the exposing space on the other side of the 

separation creating the area of refuge is subjected to the maximum expected fire conditions. 

Belangrijke opmerking: De basisnormen maken vermelding van de verplichte aanwezigheid van een 

sas bij een lift die gebruikt wordt voor de evacuatie van personen met een beperking. Op basis van 

bovenstaande artikels kan men echter besluiten dat de eisen waaraan deze sas moet voldoen 

onvoldoende zijn uitgewerkt. Aangezien voor de Belgische wetgeving de verbinding met de lift 

gebeurt via een evacuatieweg (MG en HG) en een sas zal het risico op rookontwikkeling minder zijn 

dan bij een rechtstreekse verbinding tussen compartiment en sas, anderzijds moet de sas voldoende 

ruim zijn, moeten voorzieningen voor communicatie aanwezig zijn en is het noodzakelijk dat het 

aanwezige personeel en de brandweerdiensten op de hoogte zijn van de situatie. 

5 Management  
Veel van de hierboven opgesomde bouwkundige maatregelen ressorteren pas in het gewenste 

effect wanneer in gebruiksfase, na oplevering van het gebouw het personeel, de gebruikers en de 

brandweerdiensten de nodige informatie en vorming krijgen om gepast te handelen in geval van 

brand. 

5.1 Info rmatie -overdracht  

Binnenland: 

Basisnormen: 

¶ Artikel 4.5: Signalisatie 

LG, MG & HG: Het volgnummer van elke bouwlaag wordt duidelijk aangebracht op de 

overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuizen en liften.  De aanduiding van de 

uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen betreffende de veiligheids- 

en gezondheidssignalering op het werk.  

Ҧ Y. мтκлсκфт ό.{ мфκлфκфтύΥ ά±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎ- Ŝƴ ƎŜȊƻƴŘƘŜƛŘǎǎƛƎƴŀƭŜǊƛƴƎ ƻǇ ƘŜǘ ǿŜǊƪέ 

ARAB ς Artikel 52: 

¶ Artikel 52.12: Informatie van het personeel 

Onderrichtingen, in voldoende aantal aangeplakt op zichtbare plaatsen die gemakkelijk te 

bereiken zijn, lichten het personeel in over de gedragslijn die moet gevolgd worden in geval 

van brand, onder meer wat betreft: 

1° Waarschuwing van de directie en van de aangestelden voor de brandbestrijding; 

2° Waarschuwing van de bevoegde brandweer; 
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3° De schikkingen die moeten getroffen worden om het alarm te geven; 

4° De schikkingen die moeten getroffen worden om de veiligheid of de ontruiming van de 

personen te waarborgen; 

5° Het aanwenden van de middelen voor brandbestrijding die beschikbaar zijn in de 

inrichting; 

6° De te nemen schikkingen om het optreden van de bevoegde brandweer te 

vergemakkelijken. 

BVG logiesverstrekkende bedrijven: 

Bijlage 3: 

¶ Artikel 5.5: Signalisatie 

De uitgang, de nooduitgang en de richting naar die uitgangen moeten aangeduid worden 

overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de 

veiligheids- en gezondheidssignalisatie op het werk, zoals gewijzigd. 

¶ Artikel 10.4: Voorlichting van personeel en gasten over brandpreventie 

Met behoud van de toepassing van de bepalingen van de artikel 52.10 en 52.12 van het 

ARAB vestigt de exploitant de aandacht van de personeelsleden op het gevaar bij brand in 

de inrichting. Zij worden onder meer op de hoogte gebracht van de ingezette middelen voor: 

1° de detectie, de melding, de waarschuwing en het alarm; 

2° de te nemen schikkingen om de veiligheid van de personen te verzekeren; 

3° het bestaan van brandbestrijdingsmiddelen. 

De exploitant en sommige personeelsleden die speciaal zijn aangewezen wegens de 

permanente beschikbaarheid en de aard van hun functie, worden met de werking van de 

brandbestrijdingsmiddelen vertrouwd gemaakt en ontvangen onderricht over de 

gebruiksvoorwaarden. 

De exploitant organiseert jaarlijks praktische oefeningen die tot doel hebben de 

personeelsleden te onderrichten over hun gedrag bij brand. 

Bijlage 4: 

¶ Artikel 5.6: Signalisatie 

o Aan iedere bouwlaag wordt een volgnummer toegekend, met inachtneming van de 

volgende regels: 

1° de nummers vormen een ononderbroken reeks; 

2° het normale evacuatieniveau draagt het nummer 0; 

3° de bouwlagen die onder het normale evacuatieniveau liggen, dragen een negatief 

nummer; 

4° de bouwlagen die boven het normale evacuatieniveau liggen, dragen een positief 

nummer. 

o Het volgnummer van iedere bouwlaag wordt duidelijk leesbaar aangegeven op de 

volgende plaatsen: 

1° op de binnen- en buitenwand van de bordessen en van de trappen of 

trappenhuizen; 
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2° in de liftkooi of buiten de liftkooi, op voorwaarde dat het nummer duidelijk 

leesbaar is vanuit de liftkooi, telkens als die stilstaat. 

o De uitgang en de nooduitgang, en de richting naar die uitgangen moet worden 

aangeduid overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 juni 1997 

betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalisatie op het werk, zoals gewijzigd. 

o De deuren die in geval van brand niet door de gasten gebruikt mogen worden, 

worden gesloten gehouden en zijn voorzien van een duidelijk leesbare vermelding 

άƎŜŜƴ ǳƛǘƎŀƴƎέ Ŝƴ ŜŜƴ ǾŜǊōƻŘǎǘŜƪŜƴΦ 

¶ Artikel 10.4: Voorlichting van personeel en gasten over brandpreventie 

Idem artikel 10.4 van bijlage 3 

Bijlage 5: 

¶ Artikel 7.4: Voorlichting van personeel en gasten voor de brandpreventie 

Idem artikel 10.4 van bijlage 3 

¶ Algemeen: logiesverstrekkende bedrijven die vallen onder bijlage 5 moeten ook voldoen aan 

de basisnormen, deze zijn dus ook van toepassing. 

Buitenland: 

Hoewel de Belgische regelgeving een aantal eisen bevat naar vorming en informatie-overdracht naar 

personeel en gasten, is dit over het algemeen vrij summier. Het is vaak de preventie-adviseur die 

verantwoordelijk is voor de veiligheid in het gebouw die hier concreet invulling aan moet geven. De 

brandveiligheid voor personen met een beperking zal immers niet enkel afhangen van een goed 

gebouwontwerp maar veel meer nog van de vorming van het personeel en de informatie die een 

persoon met een beperking mag ontvangen. Zowel uit de verzamelde informatie als het overleg 

binnen de werkgroepen gebruikers is het belang hiervan gebleken. Enkele voorbeelden die dit 

illustreren: 

¶ Eén van de aanwezigen binnen de werkgroep gebruikers met een visuele beperking die 

regelmatig hotels bezoekt gaf aan altijd te informeren naar de plaats en het aantal aanwezig 

vluchtwegen om zo in geval van brand makkelijker zijn weg te kunnen vinden. Hij 

beschouwde dit als een dienstverlening vanuit het hotel 

¶ ά{ǘŀƎƛƴƎ ŀǊŜŀǎέ ƻŦ άŀǊŜŀǎ ƻŦ ǊŜŦǳƎŜέ kunnen slechts functioneren indien zowel de 

brandweerdiensten, het personeel als de aanwezige bezoeker geïnformeerd worden en 

weten hoe te handelen in geval van brand. Voorzieningen voor communicatie zoals 

hierboven aangegeven ondersteunen deze werking.  

¶ .ƛƧ ƘŜǘ ǘƻŜǇŀǎǎŜƴ Ǿŀƴ άŀǊŜŀǎ ƻŦ ǊŜŦǳƎŜέ ƳƻŜǘ ƳŜƴ ŜǊǾŀƴ ǳƛǘƎŀŀƴ Řŀǘ ŘŜȊŜ ǘƛƧŘŜƭƛƧƪ 

bescherming bieden tegen brand en rookontwikkeling in het compartiment. Het is dus 

belangrijk dat de brandweer of de hulpdiensten tijdig ter plaatse zijn om de evacuatie te 

kunnen verderzetten. Het aanwezige personeel moet dus ook voldoende getraind en 

geïnformeerd zijn om dergelijke begeleiding bij evacuatie van een persoon met beperkingen 

te kunnen uitvoeren: benadering, tiltechnieken, bediening evacuatiestoel, vermijden van 

ƪǿŜǘǎǳǊŜƴΣΧ 

National Disability Authority ς PEEP 
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Deze Ierse organisatie die de belangen van personen met een beperking verdedigt heeft een 

ǇǳōƭƛŎŀǘƛŜ ǳƛǘƎŜƎŜǾŜƴ άtǊƻƳƻǘƛƴƎ {ŀŦŜ 9ƎǊŜǎǎ ŀƴŘ 9ǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŦƻǊ tŜƻǇƭŜ ǿƛǘƘ ŘƛǎŀōƛƭƛǘƛŜǎέ  ǿŀŀǊƛƴ 

een groot belang wordt gehecht aan het managen van fire safety.  

Article 5.12 Emergency planning: To plan effectively, it is First necessary to have comprehensive 

information about: 

¶ The layout and design of the building 

¶ Any fire safety strategies proposed as part of the building design 

¶ The presence and operation of all fire safety systems such as fire alarm or smoke control 

¶ The maintenance requirements of the fire safety systems 

¶ The occupancy profile for the building 

¶ The processes and activities undertaken in the building 

¶ Any special risks associated with the building 

¶ Risk assessments for all hazards identified 

¶ Fire and rescue service response times and requirements and potential unavailability of 

resources due to other commitments 

¶ Specific needs of individuals with disabilities 

The occupancy profile for the building will provide information about the likely numbers of people 

with disabilities and the types of disability that could be expected. In buildings that are open to the 

public, it is not possible to know exactly what the occupancy profile will be, but assumptions will still 

need to be made in order to prepare plans. In some buildings, it is possible to have reasonably 

accurate information about the occupancy profile. 

In drawing up an emergency evacuation plan, it is essential to consult disability groups or, if possible, 

building users including staff. Where regular users of the building (including staff, visitors, 

contractors, etc.) need assistance with evacuation and it is possible to identify them, then it will be 

essential to develop individual plans which meet their needs. These plans are known as Personal 

9ƳŜǊƎŜƴŎȅ 9ƎǊŜǎǎ tƭŀƴǎ ƻǊ t99tΩǎΦ 

In bijlage van het document is vervolgens een voorbeeld terug te vinden van dergelijk PEEP en welke 

de verschillende vragen zijn die moeten gesteld worden. 

Belangrijke opmerking: Naar informatie-overdracht zijn nog heel wat verbeteringen mogelijk, zoals 

ook gebleken is uit de werkgroepen met eindgebruikers. De oorspronkelijke invalshoek was vooral 

de alarmering van personen met een auditieve beperking die de nodige aandacht kreeg maar in de 

loop van het project is gebleken dat ook personen met visuele beperking (kleurzienstoornis en het 

lezen van evacuatieplan) of verstandelijke beperking (informatie-overdracht) baat hebben bij 

aangepaste informatie. Ook de informatie van alternatieve evacuatiestrategieën als het gebruik van 

wachtzones of horizontale evacuatie zou op een evacuatieplan moeten worden weergegeven.  
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Illustratie: kleurzienstoornis en het lezen van een evacuatieplan 

5.2 Vorming van het personeel  
De vorming van personeel en brandweer is essentieel bij de werkbaarheid van bepaalde 

brandveiligheidsconcepten. Het evacueren van persoon in een rolstoel met behulp van een 

evacuatiestoel is weinig realistisch wanneer het personeel hierin niet getraind is. Het doel van het uit 

te werken model bestaat echter niet in het vastleggen van de nood aan vorming. Daarom werd 

slechts in grote lijnen een aantal gradaties van vorming vastgelegd: 

¶ Het personeel is geïnformeerd over de te volgen procedures bij brand 

¶ Jaarlijkse oefeningen worden gehouden over de te volgen procedures bij brand 

¶ Specifiek personeel is aangesteld en geïnformeerd over de te volgen procedures bij brand 

voor personen met beperkingen 

¶ Het aangestelde personeel heeft een vorming gekregen inzake het begeleiden van personen 

met beperking bij brand. 

De eerste twee gradaties stemmen overeen met de hierboven opgesomde wettelijke eisen, de twee 

laatste gradaties ondersteunen de alternatieve evacuatiestrategieën zoals beschreven in het 

brandveiligheidsmodel. 

Analoog werd in het model brandveiligheid ook rekening gehouden met de vorming van de 

brandweerdiensten. 

 

  


